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1. CAHIER DES CHARGES
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1.1

1.2

1.3

Introduction

L’Etat du Valais, par le Service immobilier et patrimoine (SIP) souhaite transformer le Palais du Gouvernement a Sion. Ce batiment a subi depuis le XVlleme divers
changement de fonction, transformation, agrandissement, amélioration...et nécessite aujourd’hui une transformation « lourde » afin de répondre a certaines
normes et permettre également une réorganisation de ces services.

Buts et intentions du maitre de I'ouvrage.

Afin d’éviter toutes les nuisances habituelles liées aux transformations (bruits, vibrations, poussieres...) et de mener a bien cette transformation, le SBMA a prévu
de sortir intégralement le personnel de ces batiments. Le déménagement initial ne fait pas partie de la présente offre.

Les principaux buts de ces transformations sont (cette liste est non exhaustive) :

Mettre les batiments aux normes parasismiques.

Refaire toutes les toitures en les isolant afin d’éviter les déperditions par ces parties (couverture et ferblanterie)
Désamiantage des parties concernées.

Utilisation des combles pour des parties chauffées.

Revoir toutes la distribution informatique.

Changer une partie des fenétres et des volets (certaines ont déja été changées).

Changements des ascenseurs.

Refaire toutes les pieces d’'eau, y compris I'implantation des appareils (sanitaire, carrelage...)

Petites démolitions intérieurs (galandages) et reconstruction de nouvelles cloisons afin de réorganiser certains bureaux.
10. Reéfection des sols, murs et plafonds (au cas par cas...).

11. Rafraichissement des fagades.

12. Nouveau mobilier et nouvelle lustrerie.

® NN~

©

Données relatives au site

Les batiments correspondent aux parcelles n°506, 507, 508 et 509 sur la commune de Sion.

Sa surface est d’environ 1'758 m2

Zone : vieille ville.

La parcelle n°505 faits également partie du périmetre du chantier, cependant les acces au batiment sis sur la parcelle 503 (I’Econ|omat) devront étre maintenu
durant toute la période des travaux.
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Plan de situation, parcelle 506, 507, 508 et 509 Corps de béatiment

1.4 Volumétrie

Le batiment est constitué de 4 corps de batiments trés distincts formant un «flot ». lls sont délimités a I'ouest par la Place de la Planta (Rue de la Tour), au sud par
la Rue de Conthey, a I'est la Rue St-Théodule et au nord par I'église St-Théodule.

Les 4 parties ont des appellations historiques qui seront maintenues dans les documents et textes ci-dessous :

Le Palais du Gouvernement (ouest).

L'Aile est ou Ancien Arsenal (centre ouest).

La Partie centrale ou Ancienne Souste (centre est).
La Maison de Courten (est).

L'Economat (hors projet)

O WY
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1.5

Situation

L'objet se situe dans le périmetre « Vielle ville constituant le coeur historique de | ‘agglomération » ayant comme catégorie d'inventaire « A » (sauvegarde de la
substance d'origine), comme objectif de sauvegarde «A» (sauvegarde de la substance). Il est situé dans un périmetre ayant des qualités spatiales
prépondérantes, une qualité historique prépondérante et une signification prépondérante. |l est situé a | ‘angle entre les rues et donne a la fois sur la rue de
Conthey et sur la place de la Cathédrale. Le batiment se situe a l'est d'une enfilade de batiments donnant sur la Rue de Conthey et sur la Place de la Planta. Il est
terminé par le Palais du Gouvernement, ancien couvent des Ursulines, construit en 1838, ayant une valeur dimportance cantonale (PBC K B).

Leur front sud est situé en face du front nord indiqué (1 .0.15) « Rue de Conthey constituant jusqu’au 19e s. l'axe principal d'accés des marchandises depuis le
Bas-Valais » et ayant une valeur d'observation. Le batiment de I'Economat est situé au nord devant la cathédrale (ayant une importance patrimoniale classée au
niveau national). Ces deux fagades doivent impérativement étre conservées vu leur emplacement direct avec un objet d'importance nationale (PBC A)

La Maison de Courten est possédée en 1610 par Noble Marc Wolff. Francois Wolff, officier au service de France et son frere Michel, syndic de Sion, la rebatirent
en 1653. D'Anne-Marie Wolff et d'Antoine Neveu, son époux, le chanoine Francois-Frédéric Ambuel | ‘acquit en 1755. Devenu évéque de Sion (1760-1780), il la
léga a Anne-Marie, sa sceur, épouse d'Antoine de Courten. L'édifice appartient ensuite a Eugene Libérat de Courten, petit-fils d'’Antoine et d'Anne-Marie. Des 1832,
a sa fille, Madeleine, épouse d'Antoine de Lavallaz; puis a ses petites-filles Marie-Thérése et Léonie de Lavallaz qui épouserent Frédéric de Courten et Ferdinand
de Montheys et dont les héritiers vendirent ce bien au Canton du Valais en 1940. L'Etat restaura | ‘immeuble en 1963-66 et | ‘affecta au Département des travaux
publics pour son service des batiments.

Le Palais du Gouvernement est I'ceuvre de Joseph de Kalbermatten en 1849 sur la base d'un premier édifice datant de 1838 et destiné a un couvent de sceurs
ursulines. En 1848, le gouvernement radical supprime le monastére et prend possession du batiment qui devient le Palais du Gouvernement des 1850. Pour ce
faire, le batiment est exhaussé d'un étage et un escalier de granit est construit devant le batiment. Les travaux se poursuivent jusqu'en 1874. Entre 1816 et 1923, le
béatiment est agrandit sur I'ancien arsenal par Alphonse de Kalbermatten et sera restauré en 2002. Sa facade est caractéristique des ouvrages de style classique,
comportant de fenétres percées symétriquement et d'un toit a quatre pans. Les corps latéraux sont en retrait par rapport au corps central. Le corps central
comporte des fenétres surmontées de frontons semi-circulaires et triangulaires selon les modeles néoclassiques Le pouvoir est signalé par 'écusson du Valais
dans le fronton supérieur de I'édifice.

Entre la Maison de Courten et le Palais du Gouvernement se trouvent Ancienne Souste et 'Ancien Arsenal, dont la construction remonte a 1833. L'Ancienne
Souste est un édifice médiéval connu pour étre un lieu de transit de marchandises en provenance de l'ltalie et de la France. C'est aussi le lieu ou l'on dépose le
sel. Il est surélevé d'un étage en 1685.

En 1821, le Conseil dEtat planifie I'élargissement de la rue de Conthey, la réaffectation de I'Arsenal et la construction du Palais du Gouvernement, tout en
proposant le rachat de la Souste a la bourgeoisie. En 1825, Jean-Joseph Andenmatten propose de nouveaux plans. En 1833, des plans pour surélever 'Ancienne
Souste sont realisés afin d'accueillir I'ecole normale. Un troisieme étage est ajouté en 1930 par Karl Schmid. La fagade est caractéristique pour les arcs dans la
partie inférieure donnant sur la rue de la Porte de Conthey.

(Rapport patrimoine bati monuments historiques — objet 21027 — SBMA — 18 avril 2018)
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1.6

Historique

Le palais du gouvernement :

- 1837 (31 avril) :

La Bourgeoisie prie le couvent des Ursulines de Fribourg de mettre a sa disposition quelques soeurs pour s'occuper de I'école publique et de la formation des
institutrices. Arrivées a Sion en octobre, elles font la demande pour la construction d'un couvent et dun pensionnat. La Bourgeoisie met gratuitement a leur
disposition un terrain au nord de la porte de Conthey en partie a l'intérieur et en partie a l'extérieur des murs. Le pere jésuite Elaerts présente le plan et le devis
de 26'009 francs et 17 1/2 balz. La construction peut commencer et elle entraine la destruction de la porte de Conthey et du mur d'enceinte qui la relie a la Tour
des sorciers.

- 1838-1839:
Construction d'un couvent par le pére jésuite Etienne Elaert architecte, pour la communauté des Ursulines de Fribourg.
- 1843

Le Conseil d'Etat charge M. Franel de Vevey el le Pére Elaerts de dresser un plan de la maison nationale, siege de I'Etat, dont la construction occupe les esprits
depuis des années, mais dont la réalisation semble impossible: les projets des architectes ne sont pas réalisés.

- 1848

Le gouvemement radical décrete la suppression de l'ordre des Ursulines et prend possession du batiment qui devient palais du Gouvernement (utilisé dés le 01
avril 1850).

- 1849

Exhaussement d'un étage (?) et construction d'un escalier en granit devant la porte d'entrée (1)
- 1850:

Aménagement intérieur, Morea entreprenedur.

- 1870

Ecusson du Valais pour le fronton, fonderie de Vevey.

- 1874

Reéparation de la fagade, pose de dalles sur la terrasse, nouvel escalier d'entrée (plans de Joseph de Kalbermatten).
- 1879:

Percement d'une porte a l'est avec récupération de la menuiserie de la porte principale.

- 1892 :

Divers réparations.

- 1916-1923:

Agrandissement sur l'ancien arsenal, Alphonse de Kalbermatten architecte.

- 1974

Divers restaurations.
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- 1997 :
Divers restaurations
- 2002 : transformation de l'entrée, Pascal Varone, architecte

(1) Bien que Laurent Justin Rilz représente I'édifice avec 4 niveaux en 1839, deux mentions de 1850 laissent pourtant penser que I'édifice n'a que 2 étages sur rez-
de-chaussée a cette date, d'ou I'hypothése d'un exhaussement.
(Inventaire du patrimoine bati — ville de Sion — fiches 102 — SBMA — 13.04.2017)

L’Ancienne Souste et Ancien Arsenal (aile est) :
- 1833

Transformation de la Souste et du magasin de sel, par Frangois Boll, entrepreneur, pour la Bourgeoisie. Surélévation (de deux étages pour la Souste et d'un pour
le magasin de sel) et nouvelle facade afin abriter I'Arsenal Cantonal et des salles de classe.

- 1895
Lee 13 septembre, la municipalité prend possession de I'Ancien Arsenal mis a disposition par le Conseil d'Etat pour ses services publics.
- 1895

Abrite I'école des filles.

- 1900 :

Projet d'exhaussement non réalisé par Joseph de Kalbermatten, architecte.

- 1913

Acquisition par I'Etat du Valais pour ses services.

- 1917

Projet de transformation non réalisé par Alphonse de Kalbermatten, architecte
- 1930:

Exhaussement d'un troisieme étage par Karl Schmid, architecte cantonal.
(Inventaire du patrimoine béati — ville de Sion — fiches 262 — SBMA — 13.04.2017)

La Partie centrale :
La fiche de ce corps de batiment n’a pas encore été faite. Cependant, ce batiment a été
complétement vidé et reconstruit entre les années 1975 et 1977 (environ).
Seule la fagade sur la rue de Conthey avait été conservée.
Cette partie n’a que peu d'importance historique, cependant, elle fait partie d’'un ensemble.

Photo ci-contre, travaux aprés les démolitions, Partie centrale : auteur inconnu
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La Maison de Courten :

La Maison de Courten est propriété est propriété en 1610 de Noble Marc Woltf. Frangois Wolff, officier au service de France et son frére Michel, syndic de Sion, la
reconstruisent en 1653. D'Anne-Marie Wolff et d'Antoine Neveu, son époux, le chanoine Frangois-Frédéric Ambuel lacquiert en 1755. Devenu évéque de Sion
(1760-1780), il la legue a Anne-Marie, sa sceur, épouse d'Antoine de Courten. L'édifice appartient ensuite a Eugéne Libérat de Courten, petit-fils d'Antoine et
d'Anne-Marie. Dées 1832, a sa fille, Madeleine, épouse d'Antoine de Lavallaz, puis a ses petites-filles Marie-Thérése et Léonie de Lavallaz qui épousent Frédéric de
Courten et Ferdinand de Montheys et dont les héritiers vendent la maison au Canton du Valais en 1940. L'Etat restaure I'immeuble en 1963-66 et I'affecte au
Département des travaux publics pour son service des batiments.

(Inventaire du patrimoine bati — ville de Sion — fiches 919 — SBMA — 31.01.2018)

1.7 Mandataires

Afin de mener a bien cette premiere phase, le MO a mandater les mandataires suivants afin de préparer le pésent cahier des charges, ainsi que le dossier de
mise a I'enquéte publique :

CFC 291 Architecte cheseauxrey associés sa Rue de la Blancherie 61 1950 Sion

CFC 292 Ingénieur civil Kurmann Cretton Ingénieurs SA Route de Clos-Donroux 1 1870 Monthey
CFC 293 Ingénieur électricien Protech ingénieurs Conseils Sarl Rue de Gottefrey 11 1907 Saxon

CFC 294 Ingénieur CVS GD Climat SA Route des lles 40 1951 Sion

CFC 298.5 Ingénieur en protection incendie Bisa SA Avenue du Rothorn 10 3960 Sierre

CFC 299 Spécialiste polluant Batiscan Le Trési 6 1028 Préverenges

La poursuite des études se fera, pour tous les mandataires, dans le respect des marchés publics.

Partie centrale
Etudiée en 2018
Qeff = 0.23 = amin = 0.25

1.8  Actions sismiques

Le palais du gouvernement se subdivise structurellement en quatre parties :
- Béatiment principal - Aile Est

- Partie centrale - Maison de Courten.

Chacune de ces parties a fait l'objet d'une analyse de leur sécurité

Aile Est

parasismique qui est récapitulée dans la figure 1 ci-contre : Etudiee en 2004 s
Qeff =0.45> amn =025 |

Figure 1 : situation générale du palais du Gouvernement
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L’objectif du Maitre de I'Ouvrage est d’assurer a I'ensemble du batiment une sécurité parasismique suffisante, soit atteindre le facteur de conformité minimal amin
= 0.25 défini par la norme SIA 269/8. Comme la partie centrale n'atteint pas cette résistance parasismique minimale, des travaux de confortement doivent étre mis
en oeuvre pour atteindre amin = 0.25.

Synthése de la vérification de la sécurité parasismique de la partie centrale :

La partie centrale du Palais du Gouvernement a Sion a fait I'objet en 2018, d’une vérification de sa sécurité parasismique [Rapport KCi 18013-06 _SI001 du
02.07.2018].

Le batiment comporte 6 niveaux, soit un sous-sol, un rez-de-chaussée inf. semi-enterré et 4 niveaux hors terre et présente une structure tridimensionnelle plutét
compacte et favorable du point de vue sismique. La structure porteuse est bien conservée et en bon état. La structure porteuse verticale est composée de murs
de plusieurs matériaux : pierres de moellons, béton armé et maconnerie de parpaing de ciment.

La structure porteuse horizontale est formée de dalles en béton armé d’'une épaisseur de 20 cm. Les combles sont réalisés en charpente bois et ne comportent
pas de murs, a I'exception des fagades.

Pour la reprise des efforts sismiques, les murs en moellons, en béton armé et en maconnerie sont mobilisés. Les dalles en béton armé permettent de garantir un
effet diaphragme en plan.

L’évaluation de la sécurité parasismique de cette partie du batiment, dite partie centrale, a été effectuée avec la méthode basée sur les déplacements. La
vérification de la sécurité parasismique du batiment a consisté a calculer la capacité de déplacement de chaque mur/refend, de les additionner afin de déterminer
la capacité de déplacement globale du batiment pour la comparer a la demande en déplacement du béatiment.

Le facteur de conformité obtenu est de 0.23. Comme la valeur du facteur de conformité est inférieure a la valeur minimale requise pour les batiments existants, soit
amin = 0.25, des mesures de confortement parasismique doivent étre réalisées.

Mesures de confortement parasismique pour atteindre amin = 0.25 ;

La mesure la plus efficace pour améliorer la capacité de déformation du béatiment est de scier un mur/refend au milieu de sa longueur, afin de le rendre plus
ductile, selon le schéma ci-dessous (Figure 2).

La vérification de la sécurité hors-plan de quelgues murs en magonnerie d’'une épaisseur de 12cm montre qu’un risque d’effondrement est possible. La mise en
place de corniéres en téte de murs est donc nécessaire pour assurer un bon comportement hors-plan.

Une fois ces travaux de confortement réalisés, le facteur de conformité qui sera atteint est : aint = 0.26 > amin = 0.25. En conclusion, la stabilisation hors-plan
des murs fins en maconnerie et le sciage du refend RY8 sur la hauteur du batiment sont les seules mesures exigibles.
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(Extrait du rapport de synthése des mesures de confortement parasismiques, Kurmann Cretton Ingénieurs SA du 17.05.2019)
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A.  Murs a renforcer (murs mitoyen “est” et ascenseur)

Murs & renforcer hors-plan par la
pose de corniéres en téte de mur
6 x LNP 120/120/10

L =300mm

en quinconce

COUPE TYPE DETAIL

O - Comiére LNP 120/120/10 (17x)
1:10 10
LNP 120/120/10 L 10 50,
150 50 70 L =300mm
Rk oo o e i T.‘.. .;.T
l : . N
Zneli |
\ Cheville pour béton {
Hilti HVA/M10 S e !
Cheville pour maconnerie {
HIT-V-5.8/M10 . ‘ ® df=s
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1.9 Diagnostic amiante
Des diagnostics des polluants ont été faits en 2009 et complétés en 2021 par le bureau Bati-Scan a Préverenges.
Ces documents sont joints en annexe au présent document.
Rapport 1950.171.01 (Palais du Gouvernement)
Rapport 1950.172.01 (Aile est)
Rapport 1950.173.01 (partie centrale)

Rapport 1950.174.01 (Maison de Courten).

En résumé:

Batiment principal (Palais du Gouvernement) : de I'amiante a été détectée derriere les tableaux électriques, colle de certains carrelages et faiences.

Alle est : néant.
Partie centrale : de I'amiante a été détectée dans les colles de carrelages et faiences, joints des vitrages.

Maison de Courten : de I'amiante a étét détectée dans les plaques de sous-couverture en fibro-ciment et la porte du local techigue en fibro-ciment.

Remarques de I'expert :
- Tous les locaux des quatres batiments ont pu étre visités.
- L’ensemble des matériaux suspects a été prélevé et analysé.

- lIn'y a pas d'autre matériau suspect pouvant contenir, des HAP, PCB ou plomb.
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1.10 Mise aux normes feu

Les béatiments devront étre mis aux normes actuelles concerant la protection feu. Un rapport a été effectué par le bureau BISA SA. Ces batiments devront satisfaire
la norme pour les exigences Assurances Qualités 1 (AQ1).

Ci-dessous une liste des points principaux :

- Compartimentage, nous pouvons compartimenter jusqu’a 3'600m2 ensemble (méme affectation).

- Les gaines techniques et locaux techniques doivent étre compartimentés séparément. Le sous-sol doit étre compartimenté séparément (dalle REI 60).

- Les voies d’'évacuation verticales doivent étre compartimentés dans tous les étages REI 60- RF 1.

- Revétements de murs et plafonds RF1, le revétement du sol peut étre RF 2.

- Aucune charge thermique ne peut pas étre entreposé dans les voies d'évacuation.

- Aux combles, il est nécessaire de compartimenter la voie d’évacuation verticale, sinon le chemin de fuite n’est pas conforme (trop des locaux a traverser).

- Ascenseurs : portes paliers d'ascenseur RF 1 donnant dans des voies d'évacuation. Portes paliers E30 si donnant dans des locaux.

- Portes donnant dans les voies d'évacuation doivent étre El 30 avec attestation AEAI. Les portes T30 sont admises.

- Les portes verrouillables dans les voies d'évacuation et les portes de sortie se trouvant au rez-de-chaussée et donnant sur I'extérieur doivent étre munies de
systemes de fermeture conformes aux normes SN EN 179 (I'ouverture doit pouvoir s’effectuer d’'un seul mouvement méme verrouillé).

- Les portes donnant dans des voies d'évacuation verticales doivent étre pourvues d'un ferme-porte automatique, a l'exception des portes donnant acces a
des bureaux individuels, local du concierge ou a des locaux techniques (fermées a clé en utilisation normale).

- Largeur de vide de passage des portes : en général 0.90m (exceptions pour locaux technique et réduits : 0,80m)

- Hauteur de vide de passage des portes . en général 2,00m au minimum

- Ouverture en général dans le sens de fuite. Les portes des locaux ne s'ouvrant pas dans le sens de fuite, le nombre maximum de personnes est limité a 20
personnes chacun.

- Les sorties de secours et les voies d’évacuation doivent étre signalés. Dans les voies d’évacuation I'éclairage de sécurité est obligatoire.

- Des ouvrants de désenfumage de surface au moins 0.5m2 doivent étre aménages dans chaque voie d’évacuation vertical. Si possible en toiture.

- Aucune installation de détection incendie est nécessaire. Cependant je propose installer des détecteurs ponctuels dans les zones avec non-conformités.

- Le systéeme porteur doit avoir une résistance au feu R60.

- Les extincteurs et postes existants devront étre mis a jour. C’'est nécessaire des extincteurs mouillant 6 litres /600m2 + postes incendie + un extincteur
portatif poudre dans le local chaufferie.

- Tube aclés, un chaque cage d'escalier ? a vérifier avec la commune.

- Voir plans indicatifs au chapitre : 3.5 Schémas de principe, sécurité feu.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
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21

22

Etapes

Les travaux sont prévus en deux étapes afin de permettre I'occupation de la partie en « non chantier » d’étre utilisée par I'’ACF et la Section des traitements. Les
autres services (DFE, Chancellerie...) vont déménagés provisoirement dans d’autres batiments (Evéché, Hbtel de Police. . ).

Toutes les mesures de protection (bruits, poussiéres, vols...), de signalisation, de sécurité (chantier, danger, interdiction...) devront étre prises afin de garantir le
moins de désagrément possible aux différents utilisateurs durant les différentes périodes de chantier.

Etape 1 (voir plans au point 3.2)
- La premiere étape consiste a déménager les services (DFE, Chancellerie...) dans les batiments extérieurs (sauf ACF et Section des traitements).
- Petites adaptations dans les batiments Aile centrale et la Maison de Courten, afin de recevoir provisoirement I'ACF et la Section des traitements.
- Aménagements de I'ACF et de la Section des traitements dans I’Aile centrale et la Maison de Courten.

- Travaux, étape 1, dans le Batiment principal et I'Aile est.

- D’une fois I'étape 1 terminée, aménagement définitif du DFE et aménagement provisoire de I’ACF et de la Section des paiements dans le Batiment principal
et I'Aile est.

Etape 2 (voir plans au point 3.3)

- Travaux étape 2, dans I'Aile centrale et la Maison de Courten.

- Etape 2 terminée, aménagement définitif de I'’ACF et la Section des paiements dans l'Aile centrale et la Maison de Courten et aménagements définitifs de la
Chancellerie dans le Batiment principal et I'Aile est.

La description succincte et les plans indicatifs ci-aprés font état des divers travaux a réaliser, par étage, dans les différents corps des béatiments.
Les travaux sont séparés en 4 themes :

2.2 Deémoalitions, construction et mise aux normes sismiques.

2.3 Enveloppe extérieure et réfection des toitures.

2.4 Traitement des surfaces intérieures et amélioration des sanitaires.

2.5 Ameéliorations, remplacements et nouvelles installations CVSE et changements des ascenseurs.

Démolitions, construction et mise aux normes sismiques

Les principales démolitions peuvent étre considérées comme des démolitions légeres. En effet, aucune démolition ne touche la structure des batiments, seules
des cloisons légéres (non porteuses) sont démontées afin de permettre la réorganisation des bureaux.

La partie la plus « touchée » est celle de la « Partie Centrale », ou la structure ponctuelle (3 piliers), est mise a nue sur tous les niveaux.

La mise aux normes sismique découle du rapport parasismique établi par le bureau Kurmann & Cretton Ingénieurs SA. Des travaux seront nécessaires
uniquement dans la partie centrale selon le plan de principe ci-apres.

Deux liaisons complémentaires seront créées, dans le mur mitoyen, entre la Partie centrale et la Maison de Courten, au niveau 1’ et au niveau 3.
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2.3

2.4

De nouveaux évidements devront étre créés dans les différents planchers, afin de permettre le passage des nouvelles installations techniques (ventilation,
refroidissement, informatique...).

L’escalier donnant acces dans les combles (Batiment principal) sera élargi afin de permettre un acces plus aisé dans la nouvelle cafétéria (niveau 3 — combles).
L’escalier entre les combles du Batiment principal et les combles de I'Aile est, sera déplacé afin de la mettre hors de I'espace cafétéria.

La construction de toutes les nouvelles cloisons est prévue en cloisons légeres phonique et feu (type placo-platre ou similaire). Certaines nouvelles portes de
communication ainsi que les vitrages devront également satisfaire les normes feu, selon le rapport établi par le spécialiste feu.

Enveloppe extérieure et réfection des toitures

Concernant I'enveloppe extérieure, il s’agira de refaire la totalité de la couverture de I'ensemble du site. Du point de vue thermique, seule les toitures seront isolées
afin d’éviter les déperditions par ces patrties, les fagades seront-elles « que » rafraichies.

Ces travaux comprendront :

Le montage d’un échafaudage sur tout le pourtour des batiments.

Le démontage des couvertures et des ferblanteries existantes (y compris, lattage et sous-couverture...).
La protection provisoire des batiments.

Le renforcement des charpentes existantes.

La mise en place d’'évacuation des fumées (fenétres de toiture).

La pose d’une isolation thermique entre chevrons ainsi qu’une isolation en fibre de bois posée sur les chevrons afin de créer un déphasage plus important et
de diminuer les déperditions thermiques.

7. Lapose d'un pare-vapeur sur I'ensemble des toitures, afin de contréler la migration de la vapeur.
8. La mise en ceuvre d’'une sous-couverture adéquate, contre-lattage et lattage.

9. La pose de nouvelles ferblanteries et garnitures.

10. La pose de la nouvelle couverture en ardoise naturelle.

11. Le changement de toutes les fenétres et portes dans le batiment « De Courten », dans les autres batiments, des d'améliorations ont déja été apportées. Un
contréle du coefficient des verres existants devra étre effectué au cas par cas afin de vérifier leurs capacités thermiques (env. Ug de 1,0 — 1.2 W/m2K). Le
principe serait de conserver les cadres et de changer uniquement les verres.

12. Les vitraux donnant dans I'escalier du Batiment principal devront étre conservés, un vitrage isolant les completeront (intérieur ou extérieur a définir avec le SIP
(patrimoine) et le Service de I'Energie

13. Un rafraichissement des toutes les facades.
14. Les volets seront vus au cas par cas, changés ou repeints.

o 0k wh =

Traitement des surfaces intérieures

Tous les locaux seront mis a jour (sol, murs, plafond...) a I'exception des certaines zones dont les travaux sont relativement récents a savoir :
1. Espace « Valais », donnant sur la Rue de Conthey (rez-de-chaussée, « Aile est » et « Partie Centrale »).

2. Salle du Conseil d’Etat (Batiment principal, étage 2, salle CE).
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2.5

Tous les blocs sanitaires seront refaits a neuf et un nouveau bloc sanitaire est prévu aux combles (Batiment principal) et rez-de-chaussée (Maison de Courten), a
savoir :

Démontage des appareils, ainsi que des distributions et des eaux usées ainsi que des revétements.
Nouvelle implantation des appareils.

Mise en place des nouvelles distributions d'eau potable et des eaux usées.

Nouvelles cloisons.

Nouveaux revétements, sols, parois, plafonds.

Nouveaux appareils et accessoires.

o ok WD

Les nouveaux sanitaires ne feront plus de différences « hommes —femmes ». Les WC adaptés pour les personnes a mobilité réduite sont indiqués sur les plans de
la version finale, ils devront respecter la norme SIA 500.

Les revétements de sol dans les espaces de circulations (escaliers, couloirs, hall...) seront changés en fonctions de leur état.... Les murs et menuiseries seront
repeints ainsi que les faux-plafonds existants.

Dans les bureaux existants ou Iégerement modifiés, les sols seront adaptés selon le type existant, les parquets seront poncés et vernis, les autres sols
(moquettes, lino...) seront changés.

Toutes les menuiseries, murs et plafonds seront repeints.

Améliorations des installations CVSE et changements des ascenseurs

Chauffage : la production de chaleur (chaudiere a gaz) est maintenue. Un projet de liaison du CAD avec la vieille ville est en cours d'étude. La distribution
principale est conservée, des changements interviendront de maniére ponctuelle. Les radiateurs existants seront nettoyés, controlés, repeints ou directement
changés selon les besoins.

Ventilation : tous les locaux (bureaux, salles de conférences...) seront ventilés mécaniquement. Les installations de ventilation devront étre complétées (combles
Aile est).

Refroidissement : un systéme de refroidissement de I'air est actuellement en place dans certaines salles. L'ensemble des bureaux et des salles de conférences
devront étre refroidis. Les installations de refroidissement devront étre complétées (combles Aile est). La distribution dans les locaux se fera par I'intermédiaire de
poutres climatiques actives, intégrées dans les faux-plafonds acoustiques ou visibles selon les cas (contrainte : hauteur des locaux).

Sanitaires : selon travaux au point 2.4

Electricité : courant fort, équipement selon la nouvelle répartition des bureaux. La distribution informatique date de plusieurs années et ne permets plus
I'augmentation des vitesses de fonctionnement et se trouve en limite de saturation. Le standard informatique actuel de I'Etat du Valais 6A real 10 nécessite une
redistribution des alimentations informatiques des places de travail en tenant compte de la téléphonie IP. Le cable ainsi requis demande le remplacement de
toutes les lignes de chaque place de travail. Chaque place sera équipée de deux lignes.
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Afin de simplifier et de rationaliser I'installation, il est prévu une centralisation des armoires de brassage de tout le complexe dans un local technique qui se situera
dans les combles de I'Aile est, Ce local devra étre sécurisé (contréle d’acces, feu), ventilé ou climatisé afin de maitriser les températures. Ce local sera équipé de
3 armoires de brassage avec 2 places de réserve.

Ascenseurs : les deux ascenseurs (Batiment principal et Partie centrale) devront étre changés sans modification de la gaine (mise aux normes parasismique). Un
nouvel acces a I'ascenseur du Batiment principal sera créé depuis I'espace de Conthey (rez-de-chaussée), permettant I'acces depuis ce niveau, a la cafétéria
située dans les combles.

2.6  Sectorisation des zones

Les différents services seront « cloisonnés » afin d’éviter que des personnes ne se « promenent » dans les autres secteurs. Chaque secteur aura €également sa
propre entrée, a savoir :

Le DFE (département des finances et de I'énergie) et la Chancellerie, I'entrée principale se fera depuis la Place de la Planta (rez-de-chaussée).
L’ACF (administration cantonale des finances), I'entrée se fera au nord, dans le Partie centrale (étage 1).

Le SRH (service des ressources humaines) et I'administration numérique, I'entrée se fera au nord de la Maison de Courten (étage 1) et sur la rue St-
Théodule (rez-de-chaussée).

Les salles de conférences (SRH) donnant sur la rue de Conthey auront des acces directs.

L’entrée de la zone « espace porte de Conthey » (IVS et Chancellerie) restera sur la rue de Conthey. Cette entrée servira également pour les personnes a
mobilité réduite devant se rendre a I'ACF.

Des portes avec badges seront prévues entre les secteurs afin de limiter les acces.

La cafétéria située dans les combles (Batiment principal) pourrait étre utilisée par 'ensemble des services, mais également étre en lien direct avec « I'espace porte
de Conthey », par la création d'un arrét supplémentaire de I'ascenseur (rez-de-chaussée) comme espace « d’'apres séance ».
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3.  PLANS INDICATIFS
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3.1 Démolitions, construction et mise aux normes sismiques
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3.1.1 Sous-sol
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3.1.4 Etage 1’
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3.1.5 Etage 2
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3.1.6 Etage 3
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3.1.8 Coupes
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3.2 Zones indicatives des étapes de travaux — étape 1
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3.2.2 Rez-de-chaussée
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3.2.3 Etage 1
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3.2.4 Etage 1’
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3.2.7 Combles
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3.3 Zones indicatives des étapes de travaux — étape 2
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3.3.2 Rez-de-chaussée
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3.3.4 Etage 1
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ETAT DU VALAIS - SIP

3.3.6 Etage 3
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3.3.7 Combles
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3.4 Schémas de I'organisation finale.
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3.4.1 Sous-sol
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3.4.2 Rez-de-chaussée
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ETAT DU VALAIS - SIP
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ETAT DU VALAIS - SIP

3.4.7 Combles
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3.5 Schémas de principe, sécurité feu.
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3.5.4 Etage 1’
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SN EN 179 ou non verrouillable 00088 Verre £l 60
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3.5.5 Etage 2
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3.5.6 Etage 3
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3.5.7 Combles
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3.5.8 Coupe

g RO
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o =

sous-sol - 3.56 1T center 11

LEGENDE :
3 Déclencheur manuel des
I Résistance au feu REI 60-RF1 ——»  Chemin de fuite @ ouvrants d eU :1 ésenL;Umoge
I Résistance au feu B 60 D\ = rorte/portaie a0 Dépdt & clés (extérieur)
[ Résistance au feu EI 30 h == Porte / portail El 30 * T
I voie d'évacuation verticale ° o i~ i o .
Ouvrant de désenfumage en m2
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3.6 Calcul surfaces SP selon SIA 416

Calcul des surfaces SP SIA 416

Batiment principal

400 + 392 + 399 + 399 + 405 + 330 = 2'325m2
Aile est
439 + 448 + 448 + 454 + 454 = 2243 m2

Partie centrale

295 + 295 + 295 + 295 +295 + 295 = 1770 m2
Maison de Courten
159 + 159 + 159 + 159 + 159 + 159 = 954 m2
Total = 7292 m2
295 159 295 159
Surface des toitures
295 159 295 159
Batiment principal = 500 m2
Aile est = 580 m2
Partie centrale = 340 m2
Maison de Courten = 180 m2
295 159 295 159
Total = 1’600 m2
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3.7 Calcul ducube SIA 416

Plan type Plan type

159

0 (=) o ()

Plan type

1898
1710
1872

Sous-sol

1776

Calcul du cube SIA 416

Batiment principal

330 x 3.77
399 x 16.26

Aile est
448 x 18,98

Partie centrale

182x17.70
113x18.72

Maison de Courten

124410 m3
6'487.74 m3
7'731.84 m3

8503.04 m3
8503.04 m3

3221.40 m3
2'115.36 m3
5'336.76 m3

159 x 17.76 = 2'823.84 m3
= 2'823.84 m3
Total = 24'395.48 m3
Coupe a-a Coupe b-b Coupe c-c Coupe dd Coupe e-e
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4  DEVIS ESTIMATIF
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4.1 Devis estimatif des travaux a réaliser (+-15%)

CFC Montant TTC
1 Travaux préparatoires 1 300 000,00,-
10 Relevés, études géotechniques 30 000,00,-

101.2 Analyse de substances polluantes 15 000,00,-

101.4 Protocoles des fissures 15 000,00,-

11 Déblaiement, préparation du terrain 900 000,00,-

112 Démolitions intérieures 300 000,00,-

112.2 Elimination d'éléments de construction spéciaux 200 000,00,-

115 Démontage des toitures, couvertures 200 000,00,-

119 Démontages de installations techniques 200 000,00,-

12 Protections, amémagements provisoires 70 000,00,-

121 Protection d'ouvrages existants 50 000,00,-

122 Ameénagements provisoires 20 000,00,-

13 Installations de chantier en commun 100 000,00,-

131 Clotures 10 000,00,-

138 Tri des déchets de chantier 90 000,00,-

14 Adaptation de batiment 100 000,00,-

1411 Béton et béton armé (renforcements sismiques) 50 000,00,-

141.4 Charpente (renforcement) 50 000,00,-
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19 Honoraires 100 000,00,-
191 Architecte 100 000,00,-

2 Batiment 11 915 000,00,-
21 Gros-oeuvre 1 550 000,00,-
211.0 Installation de chantier 50 000,00,-

211.1 Echafaudages 120 000,00,-

211.5 Béton et béton armé 60 000,00,-

211.6 Magonnerie 80 000,00,-

211.9 Traitement des fagades 40 000,00,-

214.7 Isolation sur/entre chevrons et pare-vapeur 200 000,00,-

22 Gros-oeuvre 2 1 800 000,00,-
221.0 Fenétres en bois 600 000,00,-

221.5 Portes extérieures en bois 100 000,00,-

222 Ferblanterie 250 000,00,-

223 Protection contre la foudre 50 000,00,-

224.0 Couverture des combles 450 000,00,-

2271 Peinture extérieure 300 000,00,-

228.0 Volets 50 000,00,-

23 Installations électriques 1250 000,00,-
231.2 Tableaux électriques 60 000,00,-

232 Installations de courant fort 150 000,00,-

233 Lustrerie 350 000,00,-

235 Appareils a courant faible 250 000,00,-

236 Installations a courant faible 350 000,00,-

236.1 Eclairage de sécurité 90 000,00,-
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24 Chauffage et ventilation 3170 000,00,-
242 Production de chaleur 50 000,00,-
243 Distribution de chaleur 700 000,00,-
244 Installation de ventilation 1 400 000,00,-
245 Installation de conditionnement de l'air 1 000 000,00,-
246 Installation de réfrigération (chambres froides) 20 000,00,-
25 Installations sanitaires 400 000,00,-
251 Appareils sanitaires courants 300 000,00,-
258 Agencements de cuisine 100 000,00,-
26 Installations de transports 250 000,00,-
26 Ascenseurs 250 000,00,-
27 Aménagements intérieurs 1 1195 000,00,-
271 Cloisons légeres 100 000,00,-
272.2 Ouvrages métalliques courants 30 000,00,-
272.3 Vitrages intérieurs 600 000,00,-
273.0 Portes intérieures en bois 300 000,00,-
273.1 Armoires murales, rayonnages, etc. 30 000,00,-
273.3 Menuiserie courante 50 000,00,-
274 Vitrages intérieurs spéciaux (miroirs) 5000,00,-
2771 Cloisons mobiles 80 000,00,-
28 Aménagements intérieurs 2 1 850 000,00,-
281.0 Couches de support, chapes 20 000,00,-
281.2 Revétements de sol en matieres synthétiques 180 000,00,-
281.6 Carrelage 120 000,00,-
281.7 Revétement de sol en bois 180 000,00,-
281.9 Plinthes 30 000,00,-
282.4 Revétements de parois en céramique 100 000,00,-
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282.5 Revétements de parois en bois 20 000,00,-

283.2 Faux-plafonds en panneaux de platre 500 000,00,-

283.3 Faux-plafonds en bois (sous charpente) 200 000,00,-

285.1 Peinture intérieure 400 000,00,-

285.2 Préservation du bois 50 000,00,-

287 Nettoyage du batiment 50 000,00,-

29 Honoraires 1 450 000,00,-
291 Architecte 900 000,00,-

292 Ingénieur civil 30 000,00,-

293 Ingénieur électricien 150 000,00,-

294 Ingénieur CVS 350 000,00,-

297 Ingénieurs sécurité feu 20 000,00,-

3 Frais d'exploitation 200 000,00,-
33 Installations électriques 200 000,00,-
339 Installations de panneaux photovoltaiques 200 000,00,-

4 Aménagements extérieurs 33 000,00,-
41 Constructions 20 000,00,-
411 Travaux de l'entreprise de magonnerie 10 000,00,-

415.2 Ouvrages métalliques 10 000,00,-

46 Voies de circulations 10 000,00,-
463 Superstructures 10 000,00,-
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49 Honoraires 3 000,00,-

491 Architectes 3 000,00,-

5 Frais secondaires 210 000,00,-
51 Autorisations et taxes 70 000,00,-

510 Taxes 50 000,00,-

511 Autorisations, gabarits et taxes 20 000,00,-

52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents 100 000,00,-

524 Reproduction de documents, tirages, héliographies 80 000,00,-

526 Plans d'évacuation et d'intervention 20 000,00,-

53 Assurances 20 000,00,-

531 Assurances pour travaux en cours 20 000,00,-

56 Autres frais secondaires 20 000,00,-

568 Panneaux publicitaires 20 000,00,-

9 Ameublements et décoration 1 015 000,00,-
90 Meubles 750 000,00,-

900 Mobilier bureaux "standards Etat du Valais" 550 000,00,-

901 Mobilier salles de conférence, cafétéria. .. 200 000,00,-

92 Textiles 50 000,00,-

921 Rideaux et accessoires 50 000,00,-
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93 Appareils, machines 10 000,00,-
931 Extincteurs 10 000,00,-
95 Mobiliers extérieurs 10 000,00,-
951 Mobiliers extérieurs 10 000,00,-
98 CEuvres d'art 100 000,00,-
981 CEuvre d'art 60 000,00,-
982 Signalétique 40 000,00,-
99 Honoraires 95 000,00,-
991 Architectes 80 000,00;,-
999 Graphiste 15 000,00,-
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Récapitulatif devis par CFC
CFC 0 Terrain 0,00,-
CFC 1 Travaux préparatoires 1 300 000,00,-
CFC 2 Batiment 11 915 000,00,-
CFC 3 Equipements d'exploitation (y.c. CFC 2) 200 000,00,-
CFC 4 Aménagements extérieurs 33 000,00,-
CFC 5 Frais secondaires 210 000,00,-
CFC 9 Ameublements et décoration 1 015 000,00,-
TOTALTTC 14 673 000,00,-
TVA 7.7 % y compris

TOTALTIC 14 673 000,00,-
Montant HT 13 623 955,43, -
TVA 7.7% 1 049 044,57 -
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4.2 Statistiques

Cube SIA 416 / volumes concernés par les modifications

Cube SIA 416 - batiment principal 7 731,84 m3

Cube SIA 416 - aile est 8 503,04 m3

Cube SIA 416 - partie centrale 5 336,76 m3

Cube SIA 416 - batiment de Courten 2 823,84 m3

Cube SIA 416 - avec tres peu de modifications (sous-sol) -2 515,30 m3

Total cube SIA 416 -TTC 21 880,18 m3 670,61
Total cube SIA 416 - HT 21 880,18 m3 622,66
Surfaces SP SIA 416 / surfaces concernées par les modifications

Surfaces SP SIA 416 - batiment principal 2 325,00 m2

Surfaces SP SIA 416 - aile est 2 243,00 m2

Surfaces SP SIA 416 - partie centrale 1770,00 m2

Surfaces SP SIA 416 - batiment de Courten 954,00 m2

Surfaces SP SIA 416 - avec tres peu de modification (sous-sol) -784,00 m2

Total surfaces SP SIA 416 -TTC 6 508,00 m2 2 254,61
Total surface SP SIA 416 - HT 6 508,00 m2 2 093,42
Sion, le 15 avril 2021
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5. PHOTOS
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5.1 Photos extérieures

Photo gauche : fagcade ouest
Palais du Gouvernement

Photo droite : facade nord-est
Palais du Gouvernement et Aile est

Photo gauche : fagade nord
Sur la droite I'Economat

Photo droite : fagade nord-est
Maison de Courten
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™

Photo angle sud-ouest : Palais du Gouvernement et Rue de Conthey Photo Maison de Courten: intersection Rue de Conthey, Rue St-Théodule
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5.2 Photos intérieures

Photo gauche : couloir Aile est
Photo droite : couloir Partie centrale

Photo gauche : combles Palais
du Gouvernement

Photo droite : détail combles
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Photo gauche : bureau Partie centrale
Photo droite : WC Partie centrale

Photo gauche : couloir Palais
du Gouvernement

Photo droite : salle Maison de Courten
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6. ANNEXES AU PRESENT DOSSIER
- Dossier appel d’offre
- Fiches «inventaire du patrimoine bati »

- Rapport de synthese des mesures de confortement parasismiques

- Diagnostic amiante

Sion, le 15 avril 2021 Alexandre Rey architecte FAS SIA Reg.A
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