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1. Einleitung

1.1. Grundlagen
Mit dem NEB werden 19 Strecken aus dem Besitz der Kantone in das Eigentum des Bundes über-führt.
Vom NEB betroffen sind 18 von 26 Kantone, 10 von 11 Gebietseinheiten, alle fünf Infrastruktur-filialen
des ASTRA sowie verschiedene Abteilungen und Fachstellen der ASTRA-Zentrale in Ittigen. Mit der
termingerechten Übergabe der 19 Strassenabschnitte werden auch die dazugehörenden Dokumente,
Daten und Informationen an ihre neuen Besitzer übergeben, damit die neuen Strassenbetreiber ab 1.
Januar 2020 den Betrieb und die Sicherheit gewährleisten können. Eine dieser Strecken ist die N29,
Thusis – Silvaplana mit ca. 54.80 km Länge. Im Rahmen der Vorbereitung der Übergabe des Tunnel
Alvaschein wurde der Tunnel einer Hauptinspektion (Bau und BSA) unterzogen. Der vorliegende Bericht
befasst sich mit der Hauptinspektion BSA.

Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der Aufnahmen der Betriebs- und Sicherheitsausrüstung des Tunnel
Alvaschein vom August 2020 zusammen. Es handelt sich um eine Ist-Aufnahme der vorhandenen
Systeme im Tunnel und um eine grobe Einschätzung der jeweiligen Zustände.

1.2. Aufbau des Berichtes
 Technische Bericht;

o Anhang A: Exportierte Tabellen aus FA BSAS;
o Anhang B: Empfehlungsliste;
o Anhang C: Zusätzliche Prüfungen;
o Anhang D: Durch Gebietseinheit auszuführende BSA Massnahmen;
o Anhang E: Laufende Projekte;
o Anhang F: Vorschläge für Projektgenerierungen;
o Anhang G: Fotodokumentation;
o Anhang H: Synoptischer Plan und technisches Datenblatt;

1.3. Inspektionsobjekt
Das inspizierte Objekt zeichnet sich durch die folgenden, in tabellarischer Form wiedergegebenen,
Eckdaten aus:

Allgemeine Daten

Strasse N29

Eröffnungsjahr 1975

Technische Daten

Länge 957 m

Anzahl Röhren 1
Anzahl Fahrspuren 2 (1 Richtung Thusis, 1 Richtung Silvaplana)

Tunnelprofil Hufeisenporfil

Standspur keine
Anzahl Ausstellbuchten zwei
SOS-Nischen keine

Zentralen
Zentrale Mitte
Zentrale Portal Ost

Verkehrsdaten

Verkehrsart Gegenverkehr
Zulässige Maximalgeschwindigkeit 80 km/h

DTV
Alvaschein, Solistunnel
6'517 Fz. (2017, Messstelle ASTRA 157)
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2. Methodik
Die Methodik der Hauptinspektion basiert auf den Grundlagen "Methodologie der Bewertung für die
Zustandserfassung BSA" (Version 1.0, 2016) sowie "Hauptinspektion Betriebs- und Sicherheitsausrüs-
tung – Grundlagen und Methodik der Beobachtung, Inspektion & Beurteilung von BSA". Es wird da-rauf
hingewiesen, dass die Zustandserfassung eine Momentaufnahme darstellt.

2.1. Bewertung
Die Inspektion der Anlagen erfolgt auf Aggregatstufe. Die Zustände der Anlagen, Teilanlagen und
Aggregate werden an Hand der Dokumentation sowie mittels Aufnahmen vor Ort inspiziert und mit den
folgenden vordefinierten Kenngrössen erfasst:

Hauptkriterium Unterkriterium
Physikalischer Zustand Elektrischer und mechanischer Zustand

Funktion Funktionalität der Aggregate

Dokumentation & Sicherheitsnachweis
Dokumentation

Kontrolle der Sicherheitsnachweise

Wirtschaftlichkeit

Ersatzteilverfügbarkeit

Störungskoeffizient

Supportverfügbarkeit

Restnutzungsdauer

Jede Kenngrösse lässt sich anhand verschiedener Bewertungsklassen beschreiben. Grundsätzlich
können nur ganzzahlige Notenwerte benutzt werden um die Zustände der BSA zu beschreiben. Danach
werden alle Kenngrössenwerte einer beurteilten Anlage arithmetisch gemittelt, sodass eine
zusammenfassende Aussage über den Gesamtzustand der Anlage getätigt werden kann.

Falls für ein Bewertungskriterium keine Bewertung gemacht werden kann, wird das Feld mit der Zahl 9
ausgefüllt und grau hinterlegt. Diese Fälle sind zu dokumentieren.

Bei der Zustandserfassung auf Aggregatsebene werden sämtliche Feststellungen anhand der
Kenngrössen mit den folgenden ganzzahligen Noten bewertet:

Bewertungsklasse Ganzzahlige Note Notenbereich Farbcodierung

Kritische Anforderungen
erfüllt

Gut 1 1
Annehmbar 2 1 < x ≤ 2

Kritische Anforderungen
nicht erfüllt

Ungenügend 3 2 < x ≤ 3
Schlecht 4 3 < x ≤ 4
Alarmierend 5 4 < x ≤ 5

Keine Bewertung Keine Aussage 9 9

2.2. Inventarisierung
Für den vorliegenden Bericht der HI BSA wurden die Inventardaten des Tunnel Alvaschein in der FA
BASA mutiert, die Anlagenzustände erfasst und anschliessend bewertet. Die Erfassungsgrenzen liegen
unmittelbar bei den Tunnel-portalen inkl. den Vorzonen.
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3. Richtlinien und Vorgaben

3.1. Richtlinie ASTRA
[1] 13013 Richtlinie: Struktur und Kennzeichnung der Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen

 (AKS-CH) (2014 v2.53)

3.2. Unterlagen ASTRA
[2] 8B310 Methodologie der Bewertung für die Zustandserfassung BSA (2016 V1.00)

3.3. Leitfaden F5 USTRA
[3] Inspektion BSA Filiale Bellinzona, Prozess Zustandserfassung und Inventarisierung BSA

(2015, V2.00)
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4. Ergebnisse

4.1. Massnahmen
Auf Grund von Feststellungen, die einen mangelhaften Anlagenzustand oder Teilanlage betreffen, leiten
die ausführenden unabhängigen Ingenieure der Hauptinspektion fachtechnische
Massnahmenempfehlungen ab. Diese Massnahmenempfehlungen sind das zentrale Ergebnis einer
Hauptinspektion, da sie die spätere Mängelbewirtschaftung inklusive der Überprüfung und der
Priorisierung des Handlungsbedarfes vorbereiten. Diese Massnahmen sind in der Empfehlungsliste
(vgl. Anhang B) festgehalten. Massnahmen, welche durch die Gebietseinheit auszuführen sind, werden
im Anhang D dargestellt.

4.2. Laufende Projektes
Es sind keine laufenden Projekte, welche die HI BSA betreffen bekannt.

4.3. Abgleich mit GE V
Im Kontakt mit der Gebietseinheit werden die aus der Datenerhebung folgenden Feststellungen mit den
Erkenntnissen aus Betrieb und Unterhalt der GE V verglichen (Interview), um Diskrepanzen frühzeitig
zu erkennen. Die Resultate dienen als Grundlage für die Massnahmendefiniton. Folgende Interviews
wurden durchgeführt:

Datum Teilnehmer

1 28.10.2020 Gebietseinheit V (W. Battaglia)
Inspektoren (M. Sutter / D. Moser)
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5. Anhänge
Folgende Anhänge werden mit dem Bericht eingereicht:

Anhang A: Exportierte Tabellen aus FA BSAS

Anhang B: Empfehlungsliste

Anhang C: Zusätzliche Prüfungen

Anhang D: Durch Gebietseinheit auszuführende BSA Massnahmen

Anhang E: Laufende Projekte

Anhang F: Vorschläge Projektgenerierung

Anhang G: Fotodokumentation

Anhang H: Synoptischer Plan und technischen Datenblatt
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Bewertungssystem AKS-BSAS Beschriftung AKS Abschnitte Ort Ebene 1 Ort Ebene 2 Ort Ebene 3 Ort Ebene 4 Ort Ebene 5 Ort Ebene 6 Ort Ebene 7 Ort Ebene 8 Anlage Teilanlage Aggregat Anzahl Aggregats-ID Komponenten 
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Unique ID Bewertungssystem ID Datum

Note Kommentar Note Kommentar Note Kommentar Note Kommentar
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Notruf telef on NT NTK Thusis THU Notruf säule NRS TALV-OST 1200100104961 30322 1 1200100104961 Rigamonti V NRS90 0.00 2003 01.01.2003 31.12.2005  10440 761831 171275 Fahrstreif en 10649c5e-9895-4c3d-8bf 0-aa11018388f 8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Notruf telef on NT NTK Thusis THU SOS-Alarmschrank AK TALV- A3 1200100104962 30323 1 1200100104962 Rigamonti V TRS 0.00 2003 29.09.2003 28.09.2006 THU 9924 Bankett recht 30d809f 3-6f 1e-4d90-b1ea-aa11018389cb e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Zum Teil spröde und korrodierte Türf allenSO     2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP=B Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Adaptationsbeleuchtung AB gesamter Tiunnel T Leuchte LK BEL 1061102000385 5009 66 1061102000385 Siteco V Adalux-2000 GS 0.00 2000 10.01.2000 09.01.2003 Fahrstreif en 81f 97509-6091-4591-b0f 8-aa1300652324 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Teilweise leichte Farbabblätterungen und Ko 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützun
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP=B Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Durchf ahrtsbeleuchtung DB gesamter Tunnel T Leuchte LK BDL 1061102000451 5075 54 1061102000451 Siteco V Trav alux-2000 GS 0.00 2000 10.01.2000 09.01.2003 Fahrstreif en 5abf b164-f b73-4c6f -8830-aa13006523ac e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Teilweise leichte Farbabblätterungen und Ko 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützun
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Leuchtdichtemessgerät LDM LDM Ost 1200100126544 119828 1 1200100126544 ACP / JES V LWAO-5 5250.00 2010 13.09.2010 12.09.2013  10510 761879 171295 Fahrstreif en 1bd05665-d739-4339-b180-aa1300652549 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Längslüf tung LL gesamter Tunnel T Strahlv entilator SV LLS-3 1200100101806 19875 1 1200100101806 Luwa V St 310 - 630 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 10000 Fahrstreif en eb5245b9-f 86d-4cb4-a1e6-aa1300653aed e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Gewindebolzen der Ventilatorauf hängungen s          2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Längslüf tung LL gesamter Tunnel T Strahlv entilator SV LLS-4 1200100101807 19876 1 1200100101807 Luwa V St 310 - 630 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 10090 Fahrstreif en 5cf d30bd-acf 0-4e13-a014-aa1300653b1c e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Gewindebolzen der Ventilatorauf hängungen s          2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Luf tstrommessgerät LM Wind 1B 1200100143209 250825 1 1200100143209 ACP V TK-300 5000.00 2014 17.03.2014 16.03.2017 10257 Bankett recht 3a7f 11ef -e3a7-407b-8063-aa1300653cd4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-1 1060102024586 217655 1 1060102024586 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A1 9648 Bankett recht 0a29cae0-f 5ba-4da1-a224-aa14000e625b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-5 1060102024588 217657 1 1060102024588 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A5 10105 Bankett recht e0f 6a0ac-ca14-460e-94c1-aa14000e62d9 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-7 1060102024589 217658 1 1060102024589 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A7 10358 Bankett recht 52411145-4e67-4099-9891-aa14000e6337 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHS-3 1060102024587 217656 1 1060102024587 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 9924 Bankett recht 4ae99a1a-697b-4a13-927c-aa14000e6387 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Blinker BLI BL1 1200100146046 315964 1 1200100146046 Walter V 1-Kammerampel 1630.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 9200 760823 171879 Bankett recht 6b76633f -065e-4db4-9df a-aa14000e651a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Blinker BLI BL3 1200100146040 315958 1 1200100146040 Walter V 1-Kammerampel 1630.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 10700 762035 171357 Fahrstreif en 91f 1a835-83c0-4d19-bbf 2-aa14000e656e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Ampel AMP SL1 1200100146060 315978 1 1200100146060 Walter V 3-Kammerampel 3295.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 9462 Bankett recht c13641f 1-5297-4d45-9de0-aa14000e6620 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Ampel AMP SL1A 1200100146061 315979 1 1200100146061 Walter V 3-Kammerampel 3295.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 9462 Fahrstreif en 77083d97-0f 8b-447a-9cea-aa14000e664b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Notruf telef on NT NTK Thusis THU Notruf säule NRS TALV-WEST 1200100104960 30321 1 1200100104960 Rigamonti V NRS90 0.00 2003 01.01.2003 31.12.2005  9400 760892 171873 Bankett recht 632f 7689-500a-475b-90b8-aa1101838c7c e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Leuchtdichtemessgerät LDM LDM West 1200100126545 119829 1 1200100126545 ACP / JES V LWAO-5 5250.00 2010 13.09.2010 12.09.2013  9380 760981 171768 Bankett recht f f 37e5e2-a481-424b-bde2-aa1300652577 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Längslüf tung LL gesamter Tunnel T Strahlv entilator SV LLS-1 1200100101741 19810 1 1200100101741 Luwa V St 310 - 630 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 9790 Fahrstreif en 8c085578-f 2f e-4dd9-a943-aa1300653a81 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Gewindebolzen der Ventilatorauf hängungen s          2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Längslüf tung LL gesamter Tunnel T Strahlv entilator SV LLS-2 1200100101805 19874 1 1200100101805 Luwa V St 310 - 630 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 9880 Fahrstreif en bc37c626-907c-490a-af 4f -aa1300653ac3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Gewindebolzen der Ventilatorauf hängungen s          2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Luf tstrommessgerät LM Wind 1A 1200100143210 250826 1 1200100143210 ACP V TK-300 5000.00 2014 17.03.2014 16.03.2017 10267 Bankett recht f 72bd4f 3-a7e8-4bde-9aac-aa1300653caa e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-2 1060102024590 217659 1 1060102024590 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A2 9540 Bankett recht 6c1a3417-624c-4355-a6ab-aa14000e6285 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-4 1060102024591 217660 1 1060102024591 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A4 9774 Bankett recht 225a639d-3ba6-420d-9998-aa14000e62af e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Leichter Flugrost an den Schrauben 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-6 1060102024592 217661 1 1060102024592 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A6 9977 Bankett recht 6d5e0697-9328-49c6-a494-aa14000e630d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV Statisch ST gesamter Tunnel T Hinweissignal HW VHF-8 1060102024593 217662 1 1060102024593 Walter V Überwaschbar 0.00 2008 01.01.2008 31.12.2010 A8 10230 Bankett recht d72c57a3-ddcf -4d08-92d5-aa14000e635d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Blinker BLI BL2 1200100146047 315965 1 1200100146047 Walter V 1-Kammerampel 1630.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 9200 760823 171889 Bankett recht ccd11cb1-83de-42b5-b2f 2-aa14000e6544 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Blinker BLI BL4 1200100146041 315959 1 1200100146041 Walter V 1-Kammerampel 1630.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 10700 762038 171349 Bankett recht e70146d9-76a4-4eb7-bbcf -aa14000e6599 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Verkehrsanlage / Kommun06 Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Lokalsteuerung LS VRS 1200100147433 322140 1 1200100147433 Wago 750 V 750-333 299.00 2003 01.01.2003 31.12.2005  7f e9d239-b89d-4369-992a-aa14000e65f 2 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Ampel AMP SL6 1200100146052 315970 1 1200100146052 Walter V 3-Kammerampel 3295.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 10419 Bankett recht 11708678-7893-4242-a1f e-aa14000e667a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Ampel AMP SL6A 1200100146053 315971 1 1200100146053 Walter V 3-Kammerampel 3295.00 2015 21.05.2015 20.05.2018 Ampelmodul SK-3 und Prof 10419 Fahrstreif en 8523af 4b-a007-45d1-8776-aa14000e66a4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP=U Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Brandmeldeanlage Tunnel BMT gesamter Tunnel T Brandmeldekabel BMK Alv aschein 1060100101543 43215 1 1060100101543 Siemens V Fibrolaser II 0.00 2006 22.02.2006 21.02.2009  Mittelstreif en 6bdb5da8-5c12-4c32-b10e-aa14000e9d47 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV Combiner 1 ECM-N2 1060102197105 1 1060102023084 Comlab AG V Combiner 1 ECM-N2 2125.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 a413a404-7ad7-4ed4-a140-aa150184db7e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV FO-TRX 1060102023083 197104 6 1060102023083 Comlab AG V FO-TRX 1600.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 4a7c4136-e404-4cf 2-805b-aa150184dbd3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV Koppelf eld 1 1060102023087 197108 1 1060102023087 Comlab AG V Koppelf eld 1 1665.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 eef 5c4ce-0831-455a-bdba-aa150184dc56 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Speisegerät SG PSU 12V 1060102023085 197106 2 1060102023085 Comlab AG V PSU 12V 345.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 d142db0e-f 05e-44f 8-9ed6-aa150184dd03 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Lokalsteuerung LS Alarm-Interf ace 10601020230197107 1 1060102023086 Comlab AG V Alarm-Interf ace 50.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 0388a41b-3201-412b-b168-aa150184de0a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE RU19-U-0-0 5-36-E0 1060102197102 1 1060102023081 Comlab AG V RU19-U-0-0 5-36-E0 8800.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 Remote Repeater c8a5929e-c82e-45f f -b656-aa150184e0ad e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE RU19-U-0-0 5-36-E0 1060102197103 1 1060102023082 Comlab AG V RU19-U-0-0 5-36-E0 8800.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 Remote Repeater b362c607-2520-4e5d-82f 9-aa150184e0dc e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Verstärker VER UKW-BB-TX-PA2 UKW-Repea  197101 1 1060102023080 Comlab AG V UKW-BB-TX-PA2 UKW-Rep7750.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 b0553624-0373-4177-9e26-aa150184e1e2 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Ost OST Lüf tungsklappe LUK (K) 130Y2 1060102013077 84034 1 1060102013077 SIEMENS V GCA321.1E 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 92f 97573-2c92-4972-8af b-aa160011af 8b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100460 31110 1 2000100100460 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A1 9648 Bankett recht 3b09f 1f 1-3e33-45a0-a802-aa160011b3e7 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100461 31111 1 2000100100461 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A1 9648 Bankett recht 81e71847-47c6-4d5b-9ea3-aa160011b44e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100462 31112 1 2000100100462 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A3 9924 Bankett recht c7b60259-9eeb-4494-bca8-aa160011b4ac e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100463 31113 1 2000100100463 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A3 9924 Bankett recht cbe27496-6012-492e-a634-aa160011b4db e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100464 31114 1 2000100100464 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A5 10105 Bankett recht dd3af be1-7ca5-46e8-91d4-aa160011b526 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100465 31115 1 2000100100465 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A5 10105 Bankett recht 2c9965df -516c-4e46-b862-aa160011b57f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100466 31116 1 2000100100466 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A7 10358 Bankett recht ce2735f 8-76c2-4bc2-8aab-aa160011b5ca e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.SIP;QS Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Silv aplana SIP Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100467 31117 1 2000100100467 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A7 10358 Bankett recht c78a6f 7a-cf 6f -424c-a7e6-aa160011b631 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 08 DF- / EF-Beleuchrtung 08 Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS BAS 1050100100124 18890 1 1050100100124 Mitsubishi AnS V A1S38B-E 250.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 14b3a3b8-c7ca-4998-96b4-aa1300652488 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v orh    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 07 EF-Beleuchtung 07 Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS BAS 1050100100134 18892 1 1050100100134 Mitsubishi AnS V A1S38B-E 250.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 1418810e-40f 6-43c8-862f -aa13006524c5 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v orh    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 08 DF- / EF-Beleuchrtung 08 Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS BAS 1200100102644 21034 2 1200100102644 Mitsubishi AnS V A1S55B-S1 170.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 9d484e78-8000-4667-96b3-aa13006524f 4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 3 Kein Aggregats-ID Kleber mehr Vorhanden 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v orh    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 07 EF-Beleuchtung 07 Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - BeleuchZEB gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS BAS 1200100102684 21074 1 1200100102684 Mitsubishi AnS V A1S55B-S1 170.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 044f acc0-70c6-44e6-a8d5-aa130065251e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v orh    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Windmessung / ST-Messu 06 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Sichttrübemessgerät STM ST-Auswertung 120010014320250822 1 1200100143206 Sigrist V Sibus/Sitra 7474.00 2014 17.03.2014 16.03.2017 1f c0191e-30c5-4657-90d9-aa1300653c1e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 3 Kein Aggregats-ID Kleber mehr Vorhanden 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 05 ST-Messung 05 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Sichttrübemessgerät STM ST-Messung 1200100143207 250823 1 1200100143207 Sigrist V Visguard 7333.00 2014 17.03.2014 16.03.2017 Pompa 180W 3699aef 8-c66b-491b-89b8-aa1300653c51 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Windmessung / ST-Messu 06 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Luf tstrommessgerät LM Wind 1 1200100143208 250824 1 1200100143208 ACP V TK-410 2450.00 2014 17.03.2014 16.03.2017 a0db4435-4ea3-4139-86bf -aa1300653c7b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützung
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 11 Ventilation 11 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS LAS 1050100100125 18891 1 1050100100125 Mitsubishi AnS V A1S38B-E 250.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 4f 11b917-f 556-4b50-9674-aa1300653cf f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützung
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 05 ST-Messung 05 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS LAS 1200100102662 21052 1 1200100102662 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 3da79b05-d67a-4cac-bdc9-aa1300653d32 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützung
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Windmessung / ST-Messu 06 Lüf tung L Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Lüf tungZEL gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS LAS 1200100102663 21053 1 1200100102663 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 bee2ac78-910e-49b3-a574-aa1300653d5c e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 3 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Nutzungsdauer nahezu erreicht, kritische Abnützung
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 15 LWL-Kommunikation / Ran15 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Kommunikationsnetzwerk AbsKNA Tunnelgruppe Schin S_TG Switch SRM Alv aschein CMI 10601020298304885 1 1060102029808 Cisco V WS-C2960-24TC-L 0.00 2014 03.09.2014 02.09.2017 talv cmi-swe001 da195503-3f 64-4737-99f f -aa1301840b61 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 09 Verkehrsanlage 09 Signalisation S Tunnel Alv aschein ALV VM-Sy stem VM gesamter Tunnel T Lokalsteuerung LS VRS 1200100147421 322128 1 1200100147421 Mitsubishi Q V Q38B-E 300.00 2015 01.01.2015 31.12.2017  38644241-76d3-432c-92cb-aa14000e65c7 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 18 BMA Tunnel (neu) 18 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Brandmeldeanlage Tunnel BMT gesamter Tunnel T Auswerteeinheit AWE Alv aschein 1200100152132 341819 1 1200100152132 Siemens V OTS 3004S 0.00 2016 15.09.2016 14.09.2019 OTS 1 West-Ost c8f c85e7-9b75-40ec-9a6d-aa14000e9d92 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 18 BMA Tunnel (neu) 18 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Brandmeldeanlage Tunnel BMT gesamter Tunnel T Auswerteeinheit AWE Alv aschein 1200100152133 341820 1 1200100152133 Siemens V OTS 3004S 0.00 2016 15.09.2016 14.09.2019  OTS 2 Ost-West f 6d69f db-8db3-495e-8adc-aa14000e9df 4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 12 Tunnelf unk TS 12 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV Koppelf eld 1 1060102023079 197100 1 1060102023079 Comlab AG V Koppelf eld 1 1665.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 f 3241c97-71dd-450e-916d-aa150184daba e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Anlagesteuerung AS Annuncicom 1000 spez. GR 1197096 1 1060102023075 Barix AG V Annuncicom 1000 spez. GR1590.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 f 5550295-9921-41ea-8796-aa150184db13 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV Combiner 1 ECM-N2 1060102197090 1 1060102023069 Comlab AG V Combiner 1 ECM-N2 2125.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 590f 943d-37ba-4574-a094-aa150184db4b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Konv erter KV FO-TRX 1060102023072 197093 6 1060102023072 Comlab AG V FO-TRX 1600.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 57db3421-e462-4a32-b99f -aa150184dba9 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Speisegerät SG SNT 150-12V 1060102023071197092 2 1060102023071 Comlab AG V SNT 150-12V 520.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 3b7b8925-88ee-4509-89ca-aa150184ddb1 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Lokalsteuerung LS Alarm-Interf ace 10601020230197095 1 1060102023074 Comlab AG V Alarm-Interf ace 50.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 310a5801-41af -454f -b113-aa150184dde0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 10197082 1 1060102023061 Comlab AG V FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 5465.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 ebf 936ce-bb17-4765-8eec-aa150184dec1 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 10197083 1 1060102023062 Comlab AG V FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 5465.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 bf c57d48-01ec-43c2-82a3-aa150184def 4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 10197084 1 1060102023063 Comlab AG V FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 5465.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 5606f 277-dde6-43c4-b00a-aa150184df 1f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 10197085 1 1060102023064 Comlab AG V FM-RX-MOD 87.5-108 MHz 5465.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 0f 717bba-0eae-41ec-8700-aa150184df 4d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-2-MOD 87.5-108 MHz 106197086 1 1060102023065 Comlab AG V FM-2-MOD 87.5-108 MHz 5475.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 d403c944-6062-47dc-97d5-aa150184df 78 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-2-MOD 87.5-108 MHz 106197087 1 1060102023066 Comlab AG V FM-2-MOD 87.5-108 MHz 5475.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 7625277c-4ed5-470c-9e22-aa150184df a2 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-2-MOD 87.5-108 MHz 106197088 1 1060102023067 Comlab AG V FM-2-MOD 87.5-108 MHz 5475.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 931e837d-8490-4124-91f 6-aa150184df d1 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE FM-2-MOD 87.5-108 MHz 106197089 1 1060102023068 Comlab AG V FM-2-MOD 87.5-108 MHz 5475.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 9334722c-6b47-4920-9020-aa150184df f b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE RU19-U-0-0 5-25-E0 1060102197091 1 1060102023070 Comlab AG V RU19-U-0-0 5-25-E0 8800.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 Air-Link Repeater 3e9a3f a4-0b5f -4463-b4aa-aa150184e02a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 12 Tunnelf unk TS 12 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE RU19-U-0-0 5-36-E0 1060102197098 1 1060102023077 Comlab AG V RU19-U-0-0 5-36-E0 8800.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 Remote Repeater 5a3474dc-6f 2a-4416-9965-aa150184e054 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 12 Tunnelf unk TS 12 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE RU19-U-0-0 5-36-E0 1060102197099 1 1060102023078 Comlab AG V RU19-U-0-0 5-36-E0 8800.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 Remote Repeater 37882c03-e72c-4551-9518-aa150184e083 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Verstärker VER AMP30-1G/AMP-NF-UNI 1060197094 4 1060102023073 Comlab AG V AMP30-1G/AMP-NF-UNI 1160.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 f 79b66c5-277c-4a00-ac66-aa150184e18e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 12 Tunnelf unk TS 12 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Verstärker VER UKW-BB-TX-PA2 UKW-Repea  197097 1 1060102023076 Comlab AG V UKW-BB-TX-PA2 UKW-Rep7750.00 2012 09.08.2012 08.08.2015 4589049b-59d8-47b6-bc4e-aa150184e1b8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Ost OST Lüf tungsklappe LUK (K) 171Y1 1060102013078 84035 1 1060102013078 SIEMENS V GBB161.1E 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 4edd3b90-146a-4544-8b73-aa160011af c8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Ost OST Ventilator V (V) 105M2 1060102013075 84032 1 1060102013075 Ziehl-EBM V 4R.AL 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 f a42096b-b76b-4e17-bd27-aa160011af f 2 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Ost OST Ventilator V (V) 108M2 1060102013076 84033 1 1060102013076 Ziehl-EBM V 4KN.4C.1B 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 ZUL-Venti f ür Zentrale Mitt 52e3d634-cc10-40c1-b25d-aa160011b021 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Ost OST Monoblock MB Pos.1 1060102013074 84031 1 1060102013074 Sev enAir V MKG 3.2 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 e06a65e2-d26a-42ac-8f 00-aa160011b068 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Zentralen ZEN Feuerlöscher FL SFF 2000100100472 31122 1 2000100100472 Gloria V 89 B 0.00 2002 01.03.2002 28.02.2005 9b07e8b1-1c2d-4a99-ac34-aa160011b1b0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Zentralen ZEN Feuerlöscher FL SFF 2000100100473 31123 1 2000100100473 Gloria V 89 B 0.00 2002 01.04.2002 31.03.2005 6bf 81160-f af f -45d4-a151-aa160011b1e3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100468 31118 1 2000100100468 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A2 9540 Bankett recht 1deb02b9-9c58-4d7d-b282-aa160011b65b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100469 31119 1 2000100100469 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A2 9540 Bankett recht aa545206-a268-4c29-b1d1-aa160011b68f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100470 31120 1 2000100100470 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A8 10230 Bankett recht 71939b6d-f d4e-408f -bb1b-aa160011b6de e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100471 31121 1 2000100100471 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A8 10230 Bankett recht 40a424ec-da7d-415e-927f -aa160011b712 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100474 31124 1 2000100100474 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A6 9977 Bankett recht 5637d336-0614-4478-baf b-aa160011b761 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100475 31125 1 2000100100475 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A6 9977 Bankett recht f e02410b-c84b-40d4-9f ec-aa160011b790 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100476 31126 1 2000100100476 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A4 9774 Bankett recht 968d0556-6590-4cc3-b9a9-aa160011b7d7 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU;Q Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Fahrraum FHA Feuerlöscher FL SFF 2000100100477 31127 1 2000100100477 Brev o V Pi - 6 K 0.00 1997 01.01.1997 31.12.1999 A4 9774 Bankett recht 345d2873-2526-4c3a-bf 42-aa160011b834 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Verkehrsanlage / Kommun06 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Kommunikationsnetzwerk StreKNS Alv aschein ALV Switch SRM Alv aschein CPW - S1 106010304887 1 1060102029810 Cisco V C4500X-16 0.00 2014 03.09.2014 02.09.2017 talv cpw-swe001-1 9ef 307dd-6e4c-4f e2-96ad-aa160184bf ec e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS West WES Energiemesssy stem EM Allgemein 1050100100142 12226 1 1050100100142 Camille Bauer V U3689 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 2e381c0f -0541-4394-aae4-aa17000f d54d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS West WES Energiemesssy stem EM Total Zentrale 105010010014012505 1 1050100100140 GMC V A2000 1314.00 1999 24.09.1999 23.09.2002 57dd5ec4-684c-4a6b-9e46-aa17000f d5a7 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Verkehrsanlage / Kommun06 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Kommunikationsnetzwerk StreKNS Alv aschein ALV Switch SRM Alv aschein CPW - S2 120010436554 1 1200100159892 Cisco V C4500X-16 0.00 2014 03.09.2014 02.09.2017 talv cpw-swe001-2 91ae5822-2d24-4f 27-84f d-aa170184f 805 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS West WES Steckdosenv erteiler STV Tunnel 1200100164992 464679 1 1200100164992 Gif as-Electric V 7400 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 954e059e-0f cf -4f 6a-bcf 9-ab4f 0071b9aa e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS West WES Hauptv erteilung HV Einspeisung CMI 1200100165464710 1 1200100165023 ABB V Sace S4N-250 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 8b5ab278-3655-4d37-8b3d-ab4f 0071b9f 0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS West WES Hauptv erteilung HV Überspannungsschutz 120010464711 1 1200100165024 ABB V Sace S2N-160 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 cbb38779-a6dc-4060-89eb-ab4f 0071ba23 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 06 Verkehrsanlage / Kommun06 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Kommunikationsnetzwerk AbsKNA Tunnelgruppe Schin S_TG Switch SRM Alv aschein CPW - S2 106010304888 1 1060102029811 Cisco V WS-C2960-24TC-L 0.00 2014 03.09.2014 02.09.2017 talv cpw-swe002 984f d2b4-df d8-447e-a6e9-ab73005e3928 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Verstärker VER LLV-101 DAB 1060102037593465505 1 1060102037593 NCAG Nägele-Capaul V LLV-101 DAB 5500.00 2020 01.06.2020 31.05.2023 4927d4c0-a03d-4ecf -8e53-ab760062058f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 04 Nebenanlagen 04 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1050100100143 18894 1 1050100100143 Mitsubishi AnS V A1S35B-E 170.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 9441ca42-454c-4bd5-b958-accb0058c14b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 02 LWL Swisscom 02 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102729 21119 1 1200100102729 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-4DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 6a451c65-3dbf -4a86-bd7a-accb0058c861 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102730 21120 1 1200100102730 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 63d53aa9-77dd-4114-b0b9-accb0058c899 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 NS-Abgänge (Extern) / US    03 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102731 21121 1 1200100102731 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 37a2763a-5f f 0-4021-822c-accb0058c8d6 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 05 LWL Kommunikation / Ran   05 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102732 21122 1 1200100102732 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-8D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 e0120240-65f d-4e48-a603-accb0058c90e e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 05 LWL Kommunikation / Ran   05 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102733 21123 1 1200100102733 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 c1df c0be-7a57-42ad-9507-accb0058c946 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 07 Natel Diax Orange 07 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102735 21125 1 1200100102735 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 462cc9e5-d1f e-4a53-bd1d-accb0058c983 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.WES;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal West WES Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Tunnelf unk KS / TS 10 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100134592 177593 1 1200100134592 Wago 750 V 750-341 510.40 2012 21.03.2012 20.03.2015 a0409f 12-5580-4c24-8726-accb0058cae3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Leittechnik Abschnitt LTA LST Alv aschein ALV Monitor MO LST TALV 1200100136005 180866 1 1200100136005 Philips V 17S1SB 0.00 2010 06.09.2010 05.09.2013 f 55ede25-92ba-4b21-8b7d-aa150184f 4e4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Hochspannung HS Mitte MIT Transf ormator TF Gesamtv ersorgung 1000900149493 1 1000900100131 BBC V HA706466 0.00 1975 01.01.1975 31.12.1977 89a6b2f 6-5b8a-4385-9c47-aa16001149e3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 03 Sek. Messung 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Energiemesssy stem EM Allgemein 1050100100133 12223 1 1050100100133 Camille Bauer V U3689 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 2a33c2f 4-ca60-4346-b6e5-aa1600114b2b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 03 Sek. Messung 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Energiemesssy stem EM Beleuchtung EF 1050100100112222 1 1050100100132 Camille Bauer V U3689 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 f ab57715-ab92-47e0-bf 6a-aa1600114b56 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 01 Einspeisung 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Energiemesssy stem EM Total Zentrale 1200100128581125546 1 1200100128581 GMC V A2000 1314.00 2011 17.02.2011 16.02.2014  7158ef 61-4847-4052-b27a-aa1600114b7b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 Sek.  und EW-Messung 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Energiemesssy stem EM Allgemein 1050100100130 12221 1 1050100100130 ELKO V DIZ-D651Di 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 68eb127f -4b7f -4e8e-a5f a-aa1600114c8b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 Sek.  und EW-Messung 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Energiemesssy stem EM Beleuchtung & USV 1050100112224 1 1050100100138 ELKO V DIZ-D651Di 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 f 7a4abf a-a32d-4a15-b883-aa1600114cdb e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 01 Einspeisung Traf o 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Energiemesssy stem EM Total Tunnel 1200100128580 125545 1 1200100128580 GMC V A2000 1314.00 2011 17.02.2011 16.02.2014  a052f f d2-241b-486b-a8de-aa1600114d1c e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 Sek.  und EW-Messung 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Energiemesssy stem EM Ventilation 1050100100129 12220 1 1050100100129 ELKO V DIZ-D651Di 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 ba5e3c4f -b109-4572-847e-aa1600114d63 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Notstrom NST gesamter Tunnel T Gleich- / Wechselrichter GWR EUW 1200100161819 454146 1 1200100161819 ABB V SG serie 0.00 2017 14.10.2017 13.10.2020 40ba88a4-c892-44e9-9c37-aa1600114eda e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R Batterieraum 052 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Notstrom NST gesamter Tunnel T Akkumulator AU EUB 1200100161818 454145 32 1200100161818 Banner V 3 OPzS 150 0.00 2017 12.10.2017 11.10.2020 eb0f 4b0b-d510-4777-bf 08-aa1600114f 20 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Heizung, Lüf tung, Klima HLK Mitte MIT Lüf tungsklappe LUK (K) 171Y1 1060102013079 84036 1 1060102013079 SIEMENS V GBB161.1E 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 Standort: Zentrale Mitte MS 11471392-05f f -4dd8-90ce-aa160011aed9 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Zentralen ZEN Feuerlöscher FL SFF 1060100106317 163683 1 1060100106317 Foppa V CO2-5A 0.00 2011 05.04.2011 04.04.2014 35ebc508-5d4d-4934-ad12-aa160011b212 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Nebeneinrichtung N Tunnel Alv aschien ALV Löscheinrichtung LOE Zentralen ZEN Feuerlöscher FL SFF 1200100153731 361080 1 1200100153731 Minimax V CO 2 - 5 0.00 2017 07.02.2017 06.02.2020 5e021e83-b7c5-4c8d-97d9-aa160011b25d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Auf stellungsort A 01 Einspeisung EWZ 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Hochspannung HS Mitte MIT Leistungselement LE Eingangsf eld 1000900100132 49494 1 1000900100132 ABB V Uniswitch SDC 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 Lasttrenner FL-24K dd8cf 7a8-e9f e-4541-bbca-aa1800101f 09 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Auf stellungsort A 03 Abgang Traf o 03 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Hochspannung HS Mitte MIT Leistungselement LE Abgangsf eld 1000900100134 49496 1 1000900100134 ABB V Uniswitch SDF 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 Lasttrenner FL-24K 3ccd95a4-4f ca-496d-8046-aa1800101f 46 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Auf stellungsort A 02 - 02 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Hochspannung HS Mitte MIT Leistungselement LE Abgangsf eld 1000900100133 49495 1 1000900100133 ABB V Uniswitch CBC 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 Lasttrenner FL-24K 0392f 4ad-8b53-4f 71-8a28-aa1800101f 70 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 08 LWL-Kommunikation / Ran08 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Kommunikationsnetzwerk StreKNS Alv aschein ALV Switch SRM Alv aschein CPE 1060102029 304886 1 1060102029809 Cisco V WS-C2960S-24TS-L 0.00 2014 03.09.2014 02.09.2017 talv cpe-swe001 f 7d35c97-8c56-4bd0-8ab7-ab18005088b4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Steckdosenv erteiler STV Tunnel 1200100164994 464681 1 1200100164994 Gif as-Electric V 7400 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 ee486367-f 2e0-498d-94ce-ab4f 0071bc02 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 01 Einspeisung 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Hauptv erteilung HV Einspeisung CMI 1200100165464721 1 1200100165034 ABB V Sace S4N-250 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 56f 3db27-9e4f -4d3a-8f a0-ab4f 0071bc3a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 01 Einspeisung 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Ost OST Hauptv erteilung HV Überspannungsschutz 120010464722 1 1200100165035 ABB V Sace S2N-160 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 b0e83989-8720-4a11-aad1-ab4f 0071bc6d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Steckdosenv erteiler STV Tunnel 1200100164993 464680 1 1200100164993 Gif as-Electric V 7400 0.00 1998 01.01.1998 31.12.2000 f c99e4f d-f 488-4498-9ca7-ab4f 0071bea5 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 01 Einspeisung Traf o 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Hauptv erteilung HV Einspeisung Traf o 120010016464713 1 1200100165026 ABB V Sace S5N-630 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 50f 968b5-e9ba-42f 3-be3c-ab4f 0071bed8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge 02 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Hauptv erteilung HV Nebenanlagen 120010016503 464719 1 1200100165032 ABB V Sace S2N-160 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 2ee0bca8-790e-4108-832a-ab4f 0071bf 0c e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 01 Einspeisung Traf o 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Hauptv erteilung HV Überspannungsschutz 120010464715 1 1200100165028 ABB V Sace S2N-160 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 bb68c695-1413-44e4-a345-ab4f 0071bf 44 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge 02 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Niederspannung NS Mitte MIT Hauptv erteilung HV Ventilation 1200100165031 464718 1 1200100165031 ABB V Sace S2N-160 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 0a556d04-b182-44d1-9f 08-ab4f 0071bf 78 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R MS-Raum 053 Auf stellungsort A 01 Einspeisung EWZ 01 Energiev ersorgung E Tunnel Alv aschein ALV Hochspannung HS Mitte MIT Einspeisung ESP EHE 1200100165172 464859 1 1200100165172 V 0.00 1999 01.01.1999 31.12.2001 2d302237-4691-4765-999b-ab51006f 94a4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Sender/Empf änger SE DAM-600-VBI 1060102037591465495 1 1060102037591 NCAG Nägele-Capaul V DAM-600-VBI 30000.00 2020 01.06.2020 31.05.2023 e1a3aa48-6b34-4ece-8480-ab76006204ae e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 12 Tunnelf unk TS 12 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Funksy stem FE Gruppe Alv aschein Poly com ALVP Verstärker VER LLV-101 DAB 1060102037592465496 1 1060102037592 NCAG Nägele-Capaul V LLV-101 DAB 5500.00 2020 01.06.2020 31.05.2023 c0e6b598-1e39-4c02-9eb6-ab76006204eb e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;F.THU=B Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Fahrrichtung F Thusis THU Beleuchtung B Tunnel Alv aschein ALV Brandnotbeleuchtung BN gesamter Tunnel T Leuchte LK BNL 1060102024463 217531 19 1060102024463 Siteco V Firalux 0.00 2002 01.01.2002 31.12.2004 Bankett recht 6b828b42-ddc9-4c68-841b-ab81007609b5 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 3 Sparlampen als Leuchtmittel und v ereinzelt    2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Kommunikation und LeittechnKL Gebietseinheit V GEV Leittechnik Abschnitt LTA LST Alv aschein ALV Abschnittsrechner AR LST TALV 1200100165573 465820 0 V 11dae465-f 47a-422a-a26b-abda004ca4c0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 01 Einspeisung Traf o 01 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102656 21046 1 1200100102656 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 bbaa8f 74-f f 2c-4511-9c29-accb0058c191 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge 02 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102657 21047 1 1200100102657 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-8D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 787e6f 79-2e5e-498b-a94a-accb0058c1ce e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge 02 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102658 21048 1 1200100102658 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 d816f f 52-79dc-4706-b677-accb0058c20b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 Sek.  und EW-Messung 03 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102659 21049 1 1200100102659 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-8D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 f db90278-1cc7-46dd-be59-accb0058c243 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 03 Sek.  und EW-Messung 03 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102660 21050 1 1200100102660 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 115f 0687-b2e1-4a0d-8a1b-accb0058c280 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 04 Kompensationsanlage 04 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102661 21051 1 1200100102661 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 4e608678-7b56-4ef c-8347-accb0058c2b8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 10 Reserv e 10 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102664 21054 1 1200100102664 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 f 8705901-ef 93-4e0e-9f ca-accb0058c2f 1 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 12 USV-Verteilung 12 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102665 21055 1 1200100102665 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 92a5c9b1-d428-4d6b-8cf c-accb0058c329 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 12 USV-Verteilung 12 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102666 21056 1 1200100102666 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 bf 90ce00-5d36-4837-b01f -accb0058c366 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 13 24 VDC 13 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102667 21057 1 1200100102667 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-8D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 5b4c9946-4d8a-4861-ba06-accb0058c3a3 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 13 24 VDC 13 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102668 21058 1 1200100102668 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 01905d74-03f 4-42e3-992b-accb0058c3e0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 14 Nebenanlagen 14 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102669 21059 1 1200100102669 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 2f 0af 9b4-18df -4385-b070-accb0058c418 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 14 Nebenanlagen 14 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102670 21060 1 1200100102670 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 405bd454-f 3d5-46c1-8c8a-accb0058c450 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 15 LWL-Kommunikation / Ran15 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102671 21061 1 1200100102671 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 f 6af f f 81-aec8-41d4-a205-accb0058c492 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 15 LWL-Kommunikation / Ran15 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102672 21062 1 1200100102672 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 2c2c8080-af 90-4d73-8e1a-accb0058c4ca e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 16 Raumlüf tung 16 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102673 21063 1 1200100102673 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 5cf 14743-ede9-43c7-b92d-accb0058c502 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 16 Raumlüf tung 16 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102674 21064 1 1200100102674 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 007ec8e5-853e-4f 27-af 35-accb0058c53f e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 18 BMA Tunnel (neu) 18 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102675 21065 1 1200100102675 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 13cf d92b-8b46-46dc-a9e0-accb0058c577 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 01 Einspeisung 01 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102695 21085 1 1200100102695 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 38d5d769-5ae6-4f 8d-9d88-accb0058c5b0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge / USV-Verteil    02 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102696 21086 1 1200100102696 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 ad3118ee-6e9f -4295-abd6-accb0058c5e8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 02 NS-Abgänge / USV-Verteil    02 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102697 21087 1 1200100102697 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 29545f 46-6488-4e55-9ae2-accb0058c625 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 03 Sek. Messung 03 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102698 21088 1 1200100102698 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 ee571574-090a-4a2e-b427-accb0058c65d e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 04 Nebenanlagen 04 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102699 21089 1 1200100102699 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 209986a0-b059-4438-a225-accb0058c69a e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 04 Nebenanlagen 04 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102700 21090 1 1200100102700 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 94bdbabf -f 566-4eac-bdf f -accb0058c6d2 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 05 LWL 05 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102701 21091 1 1200100102701 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 c43e38ad-e1f 9-4db0-811b-accb0058c70b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 08 LWL-Kommunikation / Ran08 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102702 21092 1 1200100102702 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-8D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 3daa684b-d4bb-4d7b-917b-accb0058c743 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 08 LWL-Kommunikation / Ran08 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102703 21093 1 1200100102703 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 deb778b7-1466-4334-a619-accb0058c77b e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 10 Reserv e 10 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102705 21095 1 1200100102705 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 b7784e1f -cf f a-4b3f -8bc2-accb0058c7b8 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Auf stellungsort A 31 Raumlüf tung 31 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102706 21096 1 1200100102706 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 Bef indet sich im Raumlüf tu 01e2d1a4-8b8b-41c7-97a6-accb0058c7f 0 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R Raumlüf tungs-Raum 002 Auf stellungsort A 31 Raumlüf tung 31 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100102707 21097 1 1200100102707 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 Bef indet sich im Raumlüf tu 0413ae7a-2574-4d95-9a93-accb0058c829 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 18 BMA Tunnel (neu) 18 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100126463 119746 1 1200100126463 Wago 750 V 750-333 299.00 2010 02.09.2010 01.09.2013 ebd59dc2-db5a-4bdb-8d34-accb0058c9bc e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.MIT;R. Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Zentrale Mitte MIT Raum R NS-Raum 051 Auf stellungsort A 15 LWL-Kommunikation / Ran15 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100130024 166685 1 1200100130024 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 b1b77a28-a712-4c8d-9a26-accb0058c9f 4 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 3 Kein Aggregats-ID Kleber mehr Vorhanden 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 10 Reserv e 10 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100130025 166686 1 1200100130025 Mitsubishi RIO V AJ55TB32-8DR 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 627e8552-f b0a-49e1-89c8-accb0058ca31 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 10 Reserv e 10 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100130026 166687 1 1200100130026 Mitsubishi RIO V AJ55TB3-16D 350.00 2003 01.01.2003 31.12.2005 80080860-860c-49c1-aca6-accb0058ca69 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 4 Ersatzteile abgekündet, nächste 3 Jahre sichergestellt.Support nicht mehr garantiert, Fachkenntnisse v or    
Inspektion – Hauptkriterium +N.29;T.ALV;Z.OST;R Nationalstrasse N 29 Thusis - Silv aplana 29 Tunnel T Alv aschein ALV Zentrale Z Unterstation Portal Ost OST Raum R NS-Raum 001 Auf stellungsort A 11 Tunnelf unk KS 11 Überwachungsanlage U Tunnel Alv aschein ALV Zentrale Einrichtung - Div ersaDI Gesamter Tunnel T Anlagesteuerung AS NAS 1200100134589 177590 1 1200100134589 Wago 750 V 750-341 510.40 2012 21.03.2012 20.03.2015 6c669ef e-0758-4a7d-ae74-accb0058caa6 e33a4be2-6da0-11e5-91f 1-1ef 664696656 26.08.2020 2 2 2 2
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Anhang B: Empfehlungsliste und Erhaltungsplanung
Letzte Änderung: MOSD/SUTM, 27.01.2021
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Energieversorgung E Zentrale Einrichtung - Energie - Anlage nicht vorhanden. 9

Energieversorgung E Hochspannung 2007 30 2037

- Anlage in Ordnung.
[Trafo (IBN Jahr 1975) ist in Ordnung und kann weiterbetrieben
werden] 2

- Keine
[Die Einspeisung mittels Holzmast-Freiletung  wird im Jahr 2021
zurückgebaut und erfolgt neu über einen Betonmast des EWZ -
Einzelmassnahme "Optimierung Mittelspannungserschliessung" / Nr.
21-048]

x x

Energieversorgung E Niederspannung 1999 30 2029 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Energieversorgung E Kleinspannung - Anlage nicht vorhanden. 9 - Keine

Energieversorgung E Notstrom 2017 15 2032
- Anlage in Ordnung.
[Batterien und Gleich- / Wechselrichter wurden im Jahr 2017 ersetzt] 2

- Keine
x

Energieversorgung E Photovoltaik Anlage nicht vorhanden. 9

Beleuchtung B Zentrale Einrichtung - Beleuchtung 1999 15 2014

- Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind abgekündigt und es
sind keine Ersatzteile auf dem Markt verfügbar.
[Ersatzteile bei GE V für die nächsten 2 Jahre an Lager]
[Leuchtdichtesensoren wurden im Jahr 2010 erneuert.]

3

- Ersatz der SPS (ANS-Serie) inkl. RIO

B1.1 20.0 x

Beleuchtung B Durchfahrtsbeleuchtung 2000 30 2030
- Vereinzelt Farbabblätterungen und leichte Korrosion an den
Gehäusen
[Ersatzteilbeschaffung der Treiber schwierig]

2
- Keine
[Geplanter Retrofit als Einzelmnassnahmen der GE V im Jahr 2022] x x

Beleuchtung B Adaptationsbeleuchtung 2000 30 2030
- Vereinzelt Farbabblätterungen und leichte Korrosion an den
Gehäusen
[Ersatzteilbeschaffung der Treiber schwierig]

2
- Keine
[Geplanter Retrofit als Einzelmnassnahmen der GE V im Jahr 2022] x x

Beleuchtung B Brandnotbeleuchtung 2002 30 2032 - Farbabblätterungen an den Gehäusen
[Sparlampen als Leuchtmittel] 2 - Keine

[Sparlampen werden duch die GE V mittels LED ersetzt]
x

Beleuchtung B Optische Leiteinrichtung - Anlage nicht vorhanden. 9
Beleuchtung B Fluchtwegbeleuchtung - Anlage nicht vorhanden. 9
Beleuchtung B Strassenbeleuchtung - Anlage nicht vorhanden. 9

Lüftung L Zentrale Einrichtung - Lüftung 1999 15 2014

- Die Anlagensteuerungen (SPS, A-Serie) sind abgekündigt und es
sind keine Ersatzteile auf dem Markt verfügbar.
[Ersatzteile bei GE V für die nächsten 2 Jahre an Lager]
[Die Lüftung ist nicht als Ereignislüftung konzipiert]

3

- Keine

200 x

Lüftung L Abluft Anlage nicht vorhanden. 9

Lüftung L Längslüftung 1997 25 2022

- Gewindebolzen der Ventilatoraufhängungen sind stark korrodiert.
- leichte Korrosionen in den Strahlventilatoren (Schacht, Motor,
Schaufel)
- Keine Ersatzteile für die Strahlventilatoren vorhanden.
[Die Strahlventilatoren werden durch die GEV gewartet]

3

- Gewindebolzen der Aufhängungen prüfen und ersetzen.

L1.2 500 x

Lüftung L Zuluft - Anlage nicht vorhanden. 9
Lüftung L Fluchtwegbelüftung - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Zentrale Einrichtung - Signalisation - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Statisch - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S VM-System 2015 25 2040 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Signalisation S Lichtsignalanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Verkehrserfassung - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Sicherheitseinrichtung 2008 20 2028 - Anlage (SOS-Signal) in Ordnung. 2 - Keine x

Signalisation S Unterflurbeleuchtung - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Mittelstreifen Überleit System - Anlage nicht vorhanden. 9
Signalisation S Notbedienungssystem - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Brandmeldeanlage Tunnel 2016 15 2031 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Überwachungsanlage U Videoanlage - Anlage nicht vorhanden. 9

Überwachungsanlage U Zentrale Einrichtung - Diversanlage 1999 15 2014
- Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind abgekündigt und es
sind keine Ersatzteile auf dem Markt verfügbar.
[Ersatzteile bei GE V für die nächsten 2 Jahre an Lager]

3
- Ersatz der SPS (ANS-Serie) inkl. RIO

K1.3 100.0 x x

Überwachungsanlage U Meteoüberwachungs- und warnsystem - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Warn- und Meldesystem von Naturgefahren - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Höhenmessanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Luftüberwachung - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Geschwindigkeitsmessanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Lichtsignalüberwachung - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Waageanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Profilmessanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Überwachungsanlage U Abstandsmessanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Kommunikation & Leittechnik KL Kommunikationsnetzwerk Strecke 2014 10 2024 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Kommunikation & Leittechnik KL Kommunikationsnetzwerk Abschnitt 2014 10 2024 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Kommunikation & Leittechnik KL Leittechnik Strecke - Anlage nicht vorhanden. 9
Kommunikation & Leittechnik KL Leittechnik Abschnitt 2020 10 2030 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Kommunikation & Leittechnik KL Funksystem 2012 15 2027 - Anlage in Ordnung.
[Im Jahr 2020 wurde Funkanlage mit DAB+ Ausgerüstet] 2 - Keine

x

Kommunikation & Leittechnik KL Funksystem
- Die Antenne im Fahrraum weisst Korrosion an den Muttern auf
[Die Antenne ist ein Aggregat der Swisscom] 9

- Korrodierte Muttern ersetzen
L1.4

Kommunikation & Leittechnik KL Notruftelefon 1997 20 2017
- Zum Teil spröde und korrodierte Türfallen
- SOS-Beschriftungen an den Türen abgeblättert
- Keine Sprechstellen nur Alarmierungsknöpfe

2
- Alarmtelefon (ALV 03) duch IP-Sprechstelle ersetzen

L1.5 x

Kommunikation & Leittechnik KL VM-CH Ausrüstung - Anlage nicht vorhanden. 9
Kabelanlage (Infrastruktur) K Erdungsanlage, EMC Anlage, Blitzschutz - Anlage nicht vorhanden. 9
Kabelanlage (Infrastruktur) K Lichtwellenleiterausrüstung 1999 25 2024 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Inventar

RiLi 13013 AKS-CH (V2.52),  FA-BSAS

SIA Zustandserfassung und Auswertung Betrieb

Referenzdokument: ASTRA 8B310 Methodologie der Bewertung für die Zustandserfassung BSASIA 197-2

5 Jahre 5 Jahre

Objekt: Tunnel Alvaschein (963m)
Erhaltungsplanung

Referenzdokument: ASTRA 2B010 Erhaltungsplanung

5 Jahre 5 Jahre5 Jahre

Hauptinspektion BSA : August 2020

Amstein + Walthert Progress AG
1 / 2



Anhang B: Empfehlungsliste und Erhaltungsplanung
Letzte Änderung: MOSD/SUTM, 27.01.2021
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Inventar

RiLi 13013 AKS-CH (V2.52),  FA-BSAS

SIA Zustandserfassung und Auswertung Betrieb

Referenzdokument: ASTRA 8B310 Methodologie der Bewertung für die Zustandserfassung BSASIA 197-2

5 Jahre 5 Jahre

Objekt: Tunnel Alvaschein (963m)
Erhaltungsplanung

Referenzdokument: ASTRA 2B010 Erhaltungsplanung

5 Jahre 5 Jahre5 Jahre

Hauptinspektion BSA : August 2020

Kabelanlage (Infrastruktur) K Universelle Gebäudeverkabelung - Anlage nicht vorhanden. 9
Kabelanlage (Infrastruktur) K Signalübertragungskabel 1999 25 2024 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Kabelanlage (Infrastruktur) K Infrastruktur BSA - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Hausinstallation 1999 20 2019 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Nebeneinrichtung N Heizung, Klima, Lüftung Zentrale 1999 20 2019 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Nebeneinrichtung N Brandmeldeanlage Gebäude - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Krananlage / Hebezeug - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Pumpwerk - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Löscheinrichtung 2018 15 2033 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Nebeneinrichtung N Barrierenanlage - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Tür / Tor / Zutrittskontrolle - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Wasserversorgung - Anlage nicht vorhanden. 9
Nebeneinrichtung N Telefonie 1999 20 2019 - Anlage in Ordnung. 2 - Keine x

Nebeneinrichtung N Strassenabwasserbehandlungsanlage - Anlage nicht vorhanden. 9

Gesamtbetrag der empfohlenen Massnahmen [kCHF]: 120 700

Amstein + Walthert Progress AG
2 / 2
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1. Zusätzliche Prüfungen

Anlage Zusätzliche Prüfungen Termin Kosten

Energieversorgung  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Beleuchtung  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Lüftung  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Signalisation  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Überwachungsanlagen  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Kommunikation &
Leittechnik  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Kabelanlage  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich

Nebeneinrichtungen  Keine zusätzlichen Prüfungen erforderlich
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1. KbUH – Tunnel Alvaschein 

 

28. Oktober 2020 

Bei einer Telefonkonferenz mit der Gebietseinheit V (W. Battaglia) und den Inspektoren (M. Sutter, D. 

Moser) wurden die Massnahmen diskutiert. 
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1.1. Energieversorgung / Hochspannung 
 

Ort: Mittelspannungserschliessung 

Befunde: Einspeisung noch mittels Holzmast-Freileitung 

Massnahmenbeschreibung: Erschliessung über Betonmast des EWZ 

Kostenschätzung: -- 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: -- 

Frist: 

 

2021 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☐ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☐ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☒ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

Hinweis: Bereits geplante Einzelmassnahme 

der GE V im Jahr 2021. (Optimierung 

Mittelspannungserschliessung / Nr. 21-048) 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.2. Beleuchtung / Zentrale Einrichtung – Beleuchtung 

 

Ort: Unterstation Portal Ost, NS-Raum 

Zentrale Mitte, NS-Raum 

Befunde: Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind 

abgekündigt und es sind keine Ersatzteile auf 

dem Markt verfügbar. 

Massnahmenbeschreibung: Ersatz der SPS (ANS-Serie) inkl. RIO 

Kostenschätzung: ca. 20'000 CHF (exkl. MwSt.) 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: -- 

Frist: 

 

Ende 2022 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☐ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☒ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☐ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.3. Beleuchtung / Durchfahrts- und Adaptationsbeleuchtung 

 

Ort: Fahrbahn 

Befunde: Vereinzelt Farbabblätterungen und leichte 

Korrosion an den Gehäusen. 

Ersatzteilbeschaffung der Treiber schwierig. 

Massnahmenbeschreibung: Retrofit 

Kostenschätzung: --- 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: --- 

Frist: 

 

2022 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☐ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☐ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☒ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

Hinweis: Bereits geplanter Retrofit als 

Einzelmassnahme der GE V im Jahr 2022. 

(Noch keine Nr. bekannt) 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.4. Lüftung / Strahlventilator 

 

Ort: Strahlventilatoren (4 Stk.) an der Tunneldecke 

Befunde: Die Gewindebolzen der Aufhängung für die 

Strahlventilatoren weisen starke Korrosionen 

auf. 

Massnahmenbeschreibung: Gewindebolzen der Aufhängungen prüfen und 

ersetzen 

Kostenschätzung: - 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: 2 Nächte 

Frist: 

 

Ende 2021 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☒ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☐ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☐ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.5. Überwachungsanlage / Zentrale Einrichtung - Diversanlage 

 

Ort: Unterstation Portal Ost, NS-Raum 

Zentrale Mitte, NS-Raum 

Unterstation Portal West, NS-Raum 

Befunde: Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind 

abgekündigt und es sind keine Ersatzteile auf 

dem Markt verfügbar. 

Massnahmenbeschreibung: Ersatz der SPS (ANS-Serie) inkl. RIO 

Kostenschätzung: ca. 100'000 CHF (exkl. MwSt.) 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: -- 

Frist: 

 

Ende 2022 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☐ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☒ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.6. Anlage Dritter (Swisscom-Antenne) 

 

Ort: Antenne im Bereich Portal Süd 

Befunde: Die Muttern der Aufhängung weisen starke 

Korrosionen auf. 

Massnahmenbeschreibung: Die Muttern sind zu prüfen (abbürsten) und 

gegebenenfalls zu ersetzen. 

Kostenschätzung: - 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: 1 Nacht 

Frist: 

 

Ende 2021 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☐ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☐ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☐ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

 

☒ Andere: Die Arbeiten sind mit der Swisscom 

abzusprechen. 

(Behebung durch GE und Rechnung an 

Swisscom oder Reparatur durch Swisscom) 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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1.7. Kommunikation & Leittechnik / SOS-Nischen 

 

Ort: Alarmkasten ALV - 03 

Befunde: Analoges Alarmtelefon. 

Massnahmenbeschreibung: Alarmtelefon durch IP-Sprechstelle ersetzten. 

Kostenschätzung: - 

Voraussichtliche Dauer der Arbeiten: 1 Nacht 

Frist: 

 

Ende 2021 

  

Zuordnung von Tätigkeiten gemäss ASTRA 16320: 

 

☒ Betrieblicher Unterhalt (LV) 

 

☐ Bauliche Reparaturen (ex. 3000.- CHF/kmv) 

 

☐ Kleiner baulicher Unterhalt (KbUH) 

 

 

☐ Andere: ………………….……………………… 

 

  
Bemerkung: 

 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

Durchführungsdatum der Massnahmen: 

 

 

……………………………………………………….. 

 

 

Durchführungsverantwortlicher der 

Massnahmen: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 

 

Überprüfung durch Vorgesetzte: 

 

Name und Vorname:  

 

………………………… 

 

Unterschrift: 

 

………………………… 
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2. Zusammenfassung der Kosten für KbUH 

In der untenstehenden Tabelle sind die Kosten für die KbHU der inspizierten Tunnel/Galerien aufgelistet. 

 

  Kosten KbUH 

Inventarobjekt -Nummer Objekt 2022 2023 Total 

18.29.00.890.03 Tunnel Alvaschein 100'000 CHF - 100'000 CHF 

Gesamtkosten CHF (exkl. MwSt.) 100'000 CHF 
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1. Laufende Projekte

Projekt / Nr. Projektbeschrieb Bemerkung

 Keine laufenden Projekte



 

 

Eidgenössisches Departement  

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Filiale Belinzona 

 Nationalstrassen  

N29 / Julierstrecke 

 

Tunnel Alvaschein 

Kanton / Gemeinde GR / Albula. 

NS-Abschnitt / Km Unterhalt 00 / 9.3 - 10.3 

RBBS CH;N29=;90;344 - CH;N29=;100;296 

TdCost  

Los / Objekt  Tunnel Alvaschein 

Inventarobjekt-Nr. 18.29.00.890.03 

Strukturkategorie ☐ K ☐ T/G ☐ T/U ☒ BSA 
 

 

N29 Hauptinspektion 2020 

Anhang F – Durchzuführende Massnahmen innerhalb eines Projektes 

Geschätzte Kosten: 

ca. 3’050'000 CHF 

Realisierung: 

2026-2027 

 

 
Bürointerne – Plannummer 
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1. Durchzuführende Massnahmen innerhalb eines Projektes 

Anlage Durchzuführende Massnahmen 
Kostenschätzung 

2026-2027 

Energieversorgung • Keine Massnahmen - 

Beleuchtung 

• Wiederaufbau (Erneuerung) der gesamten Beleuchtungsanlage bestehend aus Zentrale Einrichtung, 

Durchfahrtsbeleuchtung, Adaptationsbeleuchtung, Brandnotbeleuchtung und Optische Leiteinrichtung. 

• Obengenannte Teilanlagen sind gemäss den aktuellsten Richtlinien und Technologien umzusetzen. 

1’000’000 CHF 

Lüftung 

• Wiederaufbau (Erneuerung) der gesamten Lüftungsanlage inkl. Überarbeitung und Neuerstellung des Lüftungskonzeptes 

(inkl. Prüfung der Notwendigkeit einer Ereignislüftung). Die Lüftungsanlage besteht aus den Teilanlagen Zentrale 

Einrichtung und Längslüftung. 

• Obengenannte Teilanlagen sind gemäss den aktuellsten Richtlinien und Technologien umzusetzen. 

1'200’000 CHF 

Signalisation • Keine Massnahmen - 

Überwachungsanlagen 

• Installation einer Videoanlage inkl. Ausarbeitung eines Konzeptes.  

• Obengenannte Teilanlagen ist gemäss den aktuellsten Richtlinien und Technologien umzusetzen. 

 

• Installation einer Rauchdetektion im Fahrraum inkl. Auswertung und Abgleich mit dem Lüftungskonzept.  

• Obengenannte Teilanlagen ist gemäss den aktuellsten Richtlinien und Technologien umzusetzen. 

450'000 CHF 

Kommunikation &  

Leittechnik 

• Wiederaufbau (Erneuerung) der gesamten Notruftelefon-Anlage. 

• Obengenannte Teilanlage ist gemäss den aktuellsten Richtlinien und Technologien umzusetzen. 
400'000 CHF 

Kabelanlage • Keine Massnahmen - 

Nebeneinrichtungen • Keine Massnahmen - 

  3'050'000 CHF 

 



Eidgenössisches Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Belinzona

Nationalstrassen

N29 / Julierstrecke

Tunnel Alvaschein
Kanton / Gemeinde GR / Albula.
NS-Abschnitt / Km Unterhalt 00 / 9.3 - 10.3
RBBS CH;N29=;90;344 - CH;N29=;100;296
TdCost
Los / Objekt Tunnel Alvaschein
Inventarobjekt-Nr. 18.29.00.890.03
Strukturkategorie ☐ K ☐ T/G ☐ T/U ☒ BSA

N29 Hauptinspektion 2020

Anhang G – Fotodokumentation

Bürointerne – Plannummer
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1. Fotodokumentation

1.1. Boden

Signalisation / VM-System / Ampel =VSL-1
Annehmbarer Zustand

Signalisation / VM-System / SOS-Signal =VHF-1
Annehmbarer Zustand

Beleuchtung / Brandnotbeleuchtung / Leuchte
Sparlampe als Leuchtmittel

Kommunikation und Leittechnik / Notruftelefon /
SOS-Alarmschrank
Leichte Korrosion / Farbabblätterungen / Spröde
Türgriffe

Signalisation / VM-System / Portalampel
Annehmbarer Zustand

Kommunikation und Leittechnik / Notruftelefon /
SOS-Alarmschrank
Analoges Alarmtelefon
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1.2. Decke

Signalisation / VM-System / Ampel =VSL-6A
Guter Zustand

Kommunikation und Leittechnik / Funkanlage/
Antenne (Anlage Dritter / Swisscom)
Starke Korrosion an den Muttern der Aufhängung

Beleuchtung / DB und AB / Leuchte
Zum Teil Korrosion

Beleuchtung / DB und AB / Leuchte
Zum Teil Farbabblätterungen

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.4)
Gehäuse in annehmbaren Zustand

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.4)
Aufhängungsschrauben sind stark korrodiert
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Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.3)
Gehäuse in annehmbaren Zustand

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.3)
Aufhängungsschrauben sind stark korrodiert

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.2)
Gehäuse in annehmbaren Zustand

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.2)
Aufhängungsschrauben sind stark korrodiert

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(km 0.552,5 LS3)
Stecker der Stromversorgung nicht mehr dicht

Lüftung / Längslüftung / Strahlventilator
(Ventilator Nr.1)
Aufhängungsschrauben sind stark korrodiert
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1.3. Zentrale Mitte

Beleuchtung / Zentrale Einrichtung –
Beleuchtung / Anlagensteuerung
Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind
abgekündigt und es sind keine Ersatzteile auf dem
Markt verfügbar.

Überwachungsanlage / Zentrale Einrichtung –
Diversanlage / Anlagensteuerung
Die Anlagensteuerungen (SPS, ANS-Serie) sind
abgekündigt und es sind keine Ersatzteile auf dem
Markt verfügbar.
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Zentrale Tunnelmitte

Kilometrierung

Nebeneinrichtung

Kabelanlage

Kommunikation &
Leittechnik

Überwachungsanlagen

Signalisation

Lüftung

Beleuchtung

Energieversorgung

Kabelaufstiege

Gefahrensignal, Ampel, Blinker, SOS-
Signal

Luftstrom- und Sichttrübemessgerät,
Strahlventilator

Leuchtdichtemessgerät, Durchfahrts- und
Adaptationsbeleuchtung

Brandmeldekabel

SOS-Alarmschrank, Notrufsäule

Lichtwellenleiterausrüstung

Feuerlöscher

Kilometrierung

Nebeneinrichtung

Kabelanlage

Kommunikation &
Leittechnik

Überwachungsanlagen

Signalisation

Lüftung

Beleuchtung

Energieversorgung

Kabelaufstiege

9.5 10.5109.79.6 9.8 10.1 10.2 10.3

Gefahrensignal, Ampel, Blinker, SOS-
Signal

Luftstrom- und Sichttrübemessgerät,
Strahlventilator

Leuchtdichtemessgerät, Durchfahrts- und
Adaptationsbeleuchtung

Brandmeldekabel

SOS-Alarmschrank, Notrufsäule

Lichtwellenleiterausrüstung

Feuerlöscher

Kanton / Gmeinde:
NS-Abschnitt / Km Unterhalt:
RBBS:
TdCost:
Los / Objekt:
Inventarobjekt-Nr.:
Strukturkategorie:

GR / Albula
00 / 9.3 – 10.3
CH;N29=;90;344 - CH;N29=;100;296

Tunnel Alvaschein
18.29.00.890.03
☐ K ☐ T/G ☐ T/U ☒ BSA

N29 Hauptinspektion 2020

Tunnel Alvaschein

Nationalstrassen

N29 / Julierstrecke

Eidgenössisches Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
Bundesamt für Strassen ASTRA
Filiale Belinzona

Synoptischerplan

Rev. Erstellt Index A Index B Index C

Datum
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Gepr.

31.10.2020

SUTM

MOSD

Index D Dokument:

Inventarobjekt-Nummer:

Format:

Validierung:

Datum:

Validierung:

Datum:

Synoptischer Plan

18.29.00.890.03

Projektleitung
Bundesamt für Strassen
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Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzona
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