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Freecooling braucht: WP Verdampfer gibt ab: Pt
Q Hz: 1-5 kW Q Ka: 1-5 kW Q Hz: 2 Stk. DN30 Q Ka: 2 Stk
Primar: 40/30 °C Primar: 2/6 °C (ca. 27 % Glykol) 1x1-10 kW 1x1-10 kW
Sekundar:  21/25 °C Sekundar:  8/4 °C 1x8-40 kW 1%8-40 kW
Primar: 40/30°C Priméar: 2/6 °C (ca. 27 % Glykol)
Sekundar: 21/25°C Sekundar: 8/4°C




